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POZNÁMKA:
PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 332000-7-701 ed.2

SOUSTAVA: ~50Hz 230V/400V/TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRANIČI, POSPOJOVÁNÍM CY 6
ROZVODY PROVEDENY VODIČI CYKY

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU NOREM ČSN 33 2000.
PRO KOUPELNY ZEJMÉNA ČSN 33 2000-7-701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBÝTNÝCH MÍSTNOSTECH
SKRYTĚ.
MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE,
PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLIÍ APOD.
VEŠKERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ ! V KONEČNÉM
STAVU BUDE KABELÁŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM, V MÍSTECH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES
OSTRÉ HRANY
BUDOU KABELY UKLÁDÁNY DO CHRÁNIČEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ! PŘED MONTÁŽÍ
MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÍ
VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEMI NA STAVBĚ !!!!

CO
2

SCHÉMA ZAPOJENÍ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

1x PATCH PANEL 24 x RJ45 cat.6
DATA 1

NAPÁJENÍ Z RK
CYKY-J 3x2,5

10
x U

TP
 C
AT

.6

ZÁSUVKY 230V
- NAPÁJENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ

POSPOJENÍ NA MET
H07V-U 4 zž

DATA_VZT

DATA_B1.04
DATA_B1.03b
DATA_B1.03a

KONVEKTOMAT_2
KONVEKTOMAT_1

1x SWITCH 24 x RJ45 cat.6

DATOVÝ RACK R-DATA_G

RDATA_G

PŘÍVOD  DATA

ROUTER

SPD

1x
 S
TP

 C
AT

.6 
PE

PROPOJENÍ
DO SO03

POZNÁMKA:
DATA VZT JEDNOTKY NA STŘEŠE ŘEŠENA VE VÝKRESE ZÁSUVKY

Vrchlického 1590

Mob: +420 721 027 892
web: www.HLprojekt.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Lukáš Lev

Miroslav Šobek

Název akce:

Místo stavby:

Investor:

MODERNIZACE DOMOVA sv. VÁCLAVA 

Lázeňská 61, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2
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Generální projektant:
Úzká 705/5, 162 00 Praha 6 - Liboc
JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o.

Ing. Lukáš Lev
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