Ev.C. RZ]]-003-03-23
Zakazka: ZR:123012: Provedeni revizi el.instalaci v objektech Skolskych zatizeni - 7S M.Horakové, M.Horakové 258, 500 06, Hradec Kralové
Priloha ¢.1_Soupis zjisténych zavad - fotodokumentace

Priloha ¢.1
Soupis zjiSténych zavad — fotodokumentace ¢.1

1) Nebyla predlozena dokumentace el.zaf{zeni odpovidajici skute¢nému stavu - je v rozporu s CSN
331500:1990, ¢1.4.2 a natizenim vlady ¢. 190/2022 Sb., ptiloha ¢.2, ¢ast A, ¢L. 11

Cast ,Zakladni $kola“

2) Rozvadéc RA1:
1. Neptehledné zapojeni (neoznacené jistice) - je v rozporu s CSN EN 61439-1 ed.2:2012,
¢l.6.3

2. Propojent jisti¢t pro vyvody z obou stran - je v rozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014, ¢l.4.1,
bod a)

odstranéno

3) Rozvadéc RA2:
1. Uvolnény ovlada¢ hlavniho vypinace - je v rozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014, ¢l.4.1, bod
b)

4) Rozvadéc RD:
1. Nepiehledné
¢l.6.3
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5) Rozvadéc R]4 m.c.123:

1. Nepiehledné zapojeni (nejednozna¢né oznacené jistice) - je v rozporu s CSN EN 61439-1
ed.2:2012, ¢l.6.3

6) Rozvadéc R]4 m.c.128:

1. Neptehledné zapojeni (nejednoznaéné oznacené jistice) - je v rozporu s CSN EN 61439-1
ed.2:2012, ¢1.6.3

7) Rozvadéc R1D:
1. Propojovaci listy jisti¢@ jsou bez bo¢nich krytek - je v rozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014,
cl.4.1, bod a)

2. Naméfené hodnoty proudového chranice svestavénou nadproudovou ochranou
(B10A/2P/30mA) pro vyvod ,Sv. tiida Sv1“ jsou v rozporu s CSN 33 2000-6 ed.2:2017,
ptiloha NA, ¢l.NA.4, tabulka NA.1

3. Obvod ,Zasuvky TUV tfida - Z1“ je ve zkratu - je v rozporu s CSN 33 2000-6 ed.2:2017,
¢1.6.4.3.10 - viz foto ¢.2

zjisténi zavady - nacenit opravu
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4. Naméfené hodnoty proudového chranice svestavénou nadproudovou ochranou
(B16A/2P/30mA) pro vyvod ,Zas. kabinet Z6“ jsou vrozporu s CSN 33 2000-6
ed.2:2017, priloha NA, ¢1.NA.4, tabulka NA.1

8) Rozvadé¢ R2D: )
1. Propojovaci listy jisti¢d jsou bez boc¢nich krytek - je v rozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014,
¢l.4.1, bod a)
3,

2. Naméfené hodnoty proudového chranice svestavénou nadproudovou ochranou
(B10A/2P/30mA) pro vyvod ,Osv. tfida Sv2“ jsou v rozporu s CSN 33 2000-6 ed.2:2017,
ptiloha NA, ¢l.NA.4, tabulka NA.1

3. Namérené hodnoty proudového chraniCe svestavénou nadproudoyou ochranou
(B16A/2P/30mA) pro vyvod ,Zas. tfida audio Z9“ jsou vrozporu s CSN 33 2000-6
ed.2:2017, ptiloha NA, ¢1.NA.4, tabulka NA.1
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9) RozvadécRD/2:
1. Vnitfni kryt rozvadéce nesplituje pozadované kryti (otvory v krytu) - je v rozporu s CSN
EN 61439-1 ed.2:2012, ¢1.8.2.2

rezerva

2. Uvolnény ovlada¢ spodniho vypinace - je v rozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014, ¢l.4.1, bod
b)

10) Rozvadéc¢ RD/3:
1. Propojovaci listy jisti¢G jsou bez bo¢nich krytek - je v rozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014,

¢l.4.1, bod a)

2. Namérené hodnoty proudového chranice svestavénou nadproudovou ochranou
(B16A/2P/30mA) pro vyvod ,Zas. podlahova krabice Z8“ jsou v rozporu s CSN 33 2000-
6 ed.2:2017, priloha NA, ¢1.NA.4, tabulka NA.1
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11) Rozvadéc RSé6: 5
1. Uvolnény vnitini ram rozvadéce - pravy dolni roh - je v rozporu s CSN EN IEC 61439-1
ed.3:2022, ¢1.8.1.5

\“me\ VYPINAC

==

12) Rozvadéc RC1:
1. Chybi $roubky pro pFichyceni vnitfniho krytu - je v rozporu s CSN EN 61439-1 ed.2:2012,
¢l.8.1.5

13) Rozvadéc RC3/A: 5
1. Propojovaci listy jistic¢d jsou bez boc¢nich krytek - je v rozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014,

¢l.4.1, bod a)
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14) Rozvadéc RC3/B:
1. Propojovaci listy jisti¢@ jsou bez bo¢nich krytek - je v rozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014,

cl.4.1, bod a)
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15) Rozvadéc RB1:
1. Neptehledné zapojeni (neoznacené jistice) - je v rozporu s CSN EN 61439-1 ed.2:2012,

¢l.6.3

16) Rozvadéc R-CH:
1. Propojovaci listy jisti¢@ jsou bez bo¢nich krytek - je v rozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014,

cl.4.1, bod a)

2. Namérené hodnoty proudového chranice svestavénou nadproudovou ochranou
(B16A/2P/30mA) pro vyvod ,Zas. tiida u umyvadla Z8" jsou v rozporu s CSN 33 2000-6

ed.2:2017, priloha NA, ¢1.NA.4, tabulka NA.1

Revizni technik
EJJ Ing. Jan Jungwirth
Ev.c.: 5815/6/20/R-EZ-E1A,E1B Stranka 6 z 14



Ev.C. RZ]]-003-03-23
Zakazka: ZR:123012: Provedeni revizi el.instalaci v objektech Skolskych zafizeni - 7S M.Horakové, M.Horakové 258, 500 06, Hradec Kralové
Priloha ¢.1_Soupis zjisténych zavad - fotodokumentace

17) Rozvadéc¢ RB3:
1. Neptehledné zapojeni (neoznacené jistice) - je v rozporu s CSN EN 61439-1 ed.2:2012,
¢l.6.3

18) Rozvadéc R-F: ) 5
1. Propojovaci listy jisticli jsou bez boc¢nich krytek - je v rozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014,
¢l.4.1, bod a)

2. Namérené hodnoty proudového chrani¢e svestavénou nadproudovou ochranou
(B10A/2P/30mA) pro vyvod ,Zaluzie“ jsou vrozporu s CSN 33 2000-6 ed.2:2017,
ptiloha NA, ¢l.NA.4, tabulka NA.1

3. Nameérené hodnoty proudového chranice svestavénou nadproudovou ochranou
(B16A/2P/30mA) pro vyvod ,Zas. podlahova krabice Z6“ jsou v rozporu s CSN 33 2000-
6 ed.2:2017, priloha NA, ¢l.NA.4, tabulka NA.1
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19) Rozvadéc RB4:
1. Uvolnény ovlada¢ hlavniho vypinace - je vrozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014, ¢l.4.1, bod

b)

20) Rozvadéc R-PR:
1. Propojovaci listy jisti¢@ jsou bez bo¢nich krytek - je v rozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014,
cl.4.1, bod a)

2. Namérené hodnoty proudového chranice svestavénou nadproudovou ochranou
(B10A/2P/30mA) pro vyvod ,Sv. tiida Sv1“ jsou v rozporu s CSN 33 2000-6 ed.2:2017,
ptiloha NA, ¢l.NA.4, tabulka NA.1

3. Naméfené hodnoty proudového chranice svestavénou nadproudovou ochranou
(B16A/2P/30mA) pro vyvod ,Zas. kabinet Z4“ jsou vrozporu s CSN 33 2000-6
ed.2:2017, priloha NA, ¢1.NA.4, tabulka NA.1 - viz. foto ¢.2

4. Namérené hodnoty proudového chrani¢e svestavénou nadproudovou ocbranou
(B16A/2P/30mA) pro vyvod ,Zas. kabinet u umyvadla Z11“ jsou v rozporu s CSN 33
2000-6 ed.2:2017, ptiloha NA, ¢1.NA.4, tabulka NA.1
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21) Rozvadéc RF1:
1. Uvolnény ovlada¢ hlavniho vypinace - je vrozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014, ¢l.4.1, bod
b)

22) Rozvadéc RH:
1. Uvolnény ovlada¢ hlavniho vypinace v poli €.2 - je vrozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014,
cl.4.1, bod b)

ot B

23) Rozvadéc RS1: 5
1. Uvolnény ovlada¢ hlavniho vypinace - je v rozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014, ¢1.4.1, bod
b)

2. Pro vyvod ,Zas. 400V 16A ¢.2“ je provedena nadproudova ochrana pojistkaryi E27
riznych hodnot L1 a L2 (25A/16A) a pojistka L3 neni osazena - je v rozporu s CSN 33
2000-5-52 ed.2:2012, ¢1.NA.2.3.3(520.N4.3) a CSN 33 2130 ed.3:2014, ¢l.4.1, bod a)
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24) Rozvadéc R-WC:
1. Nepiehledné zapojeni (neoznacené vodice, svorky) - je vrozporu s CSN EN 61439-1
ed.2:2012, ¢1.6.3

2. Nezapojené ¢&i neukonéené / nezaizolované vodice - je v rozporu s CSN 33 2000-5-52
ed.2:2012, ¢1.526.5

25) Rozvadéc RIS1/A:

1. Nenf oznaceny nazvem na dvetich / je necitelné - je v rozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014,
cl.4.1, bod c)

2. I\{eni provadéna pravidelna udrzba - rozvadéce je plny prachu, necistot - je v rozporu s
CSN EN 50110-1 ed.3:2015, ¢l.7 a CSN 33 2130 ed.3:2014, ¢l.4.1, bod b)
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3. Je zkorodovany - je v rozporu s CSN EN 61439-1 ed.2:2012, ¢1.8.1.1 a ¢1.8.1.2 - viz. foto &2
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4. Nepiehledné zapojeni (neoznacené kabely) - je v rozporu s CSN EN IEC 61439-1
ed.3:2022, ¢.6.3 a CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+72:2022, ¢1.514.3

26) Rozvadéc RIS1/B:
1. Je zkorodovany - je v rozporu s CSN EN 61439-1 ed.2:2012, ¢1.8.1.1 a ¢1.8.1.2

2. Nadproudova ochrana pro 3f vyvod neni provedena pro faze L1, L2 a L3 pojistkami o
stejné jmenovité hodnoté (vyvod &3 - L1 a L3 80A, L2 100A) - je v rozporu s CSN 33
2130 ed.3:2014, ¢l.4.1, bod a) - viz. foto ¢.1

27) Rozvadéc RIS1/C:

1. Neni provadéna pravidelnd ddrzba - rozvadéc je plny prachu, nedistot - je v rozporu s
CSN EN 50110-1 ed.3:2015, ¢1.7 a CSN 33 2130 ed.3:2014, ¢1.4.1, bod b)
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2. Je zkorodovany - je v rozporu s CSN EN 61439-1 ed.2:2012, ¢1.8.1.1 a ¢1.8.1.2 - viz. foto &1

Revizni technik
EJJ Ing. Jan Jungwirth

Ev.¢.: 5815/6/20/R-EZ-E1AE1B Stranka 11z 14



Ev.C. RZ]]-003-03-23
Zakazka: ZR:123012: Provedeni revizi el.instalaci v objektech Skolskych zarizenf - 7S M.Horakové, M.Horakové 258, 500 06, Hradec Kralové
Priloha ¢.1_Soupis zjisténych zavad - fotodokumentace

J

3. Nepiehledné zapojeni (neoznacené kabely) - je v rozporu s CSN EN IEC 61439-1
ed.3:2022, ¢.6.3 a CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+72:2022, ¢1.514.3

4. Nadproudova ochrana pro 3f vyvod nenf provedena pro faze L1, L2 a L3 pojistkami o
stejné jmenovité hodnoté (vyvod ¢.1 - L1 80A, L2 a L3 100A) - je v rozporu s CSN 33
2130 ed.3:2014, ¢l.4.1, bod a)

5. Nadproudova ochrana pro 3f vyvod neni provedena pro faze L1, L2 a L3 pojistkami o
stejné jmenovité hodnot& (vyvod ¢.2 - L1 63A, L2 a L3 40A) - je v rozporu s CSN 33 2130
ed.3:2014, ¢l.4.1, bod a)

28) Rozvadéc RIS1/D:

1. Neni oznaceny nazvem na dvefich / je necitelné - je v rozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014,
¢l.4.1, bod c)

Revizni technik
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2. Neni provadéna pravidelna udrzba - rozvadéc je plny prachu, necistot - je v rozporu s
CSN EN 50110-1 ed.3:2015, ¢1.7 a CSN 33 2130 ed.3:2014, ¢1.4.1, bod b)

3. Je zkorodovany - je v rozporu s CSN EN 61439-1 ed.2:2012, ¢1.8.1.1 a ¢1.8.1.2 - viz. foto &2

4. Nepiehledné zapojeni (neoznacené kabely) - je v rozporu s CSN EN IEC 61439-1
ed.3:2022, ¢.6.3 a CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+72:2022, ¢1.514.3

29) Rozvadéc RIS2/D:

1. Nenf oznaceny nazvem na dvetich / je necitelné - je v rozporu s CSN 33 2130 ed.3:2014,
¢l.4.1, bod c)

2. Neni provadéna pravidelna udrzba - rozvadéc je plny prachu, necistot - je v rozporu s
CSN EN 50110-1 ed.3:2015, ¢1.7 a CSN 33 2130 ed.3:2014, ¢1.4.1, bod b)

3. Je zkorodovany - je v rozporu s CSN EN 61439-1 ed.2:2012, ¢1.8.1.1 a ¢1.8.1.2 - viz foto &2
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4. Poskozeny vrchni zamek vnéjsiho krytu rozvadéée - je v rozporu s CSN 33 2130
ed.3:2014, ¢1.4.1, bod b)

5. Nepiehledné zapojeni (neoznacené kabely) - je v rozporu s CSN EN IEC 61439-1
ed.3:2022, ¢.6.3 a CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+72:2022, ¢1.514.3

6. Nadproudova ochrana pro 3f vyvod neni provedena pro faze L1, L2 a L3 pojistkami o
stejné jmenovité hodnot& (vyvod ¢.1 - L1 a L2 50A, L3 63A) - je v rozporu s CSN 33 2130
ed.3:2014, ¢l.4.1, bod a)
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