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274 01 SLANÝ

NAŠE ZNAČKA MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
 

001150151533
  

Plzeň / 15. 7. 2024

Výzva k doplnění žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona
a příslušných technických norem

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 8. 7. 2024 týkající se vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely
povolení stavby v zájmovém území vaší stavby a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 1119/1
v katastrálním území Tuchlovice vedené pod názvem “Tuchlovice, společná stezka - Dřevěnkov“.

Litujeme, v současné době se nemůžeme k předložené projektové dokumentaci vyjádřit z těchto důvodů:

V PD prosíme okótovat (a případně polohově upravit) svítidla / stožáry veřejného osvětlení umisťovaná v ochranném
pásmu nadzemního vedení VN 22kV tak, aby bylo splněno následující: Svítidla a stožáry do 3m výšky budou
vzdáleny minimálně 3m od krajního vodiče nadzemního vedení VN 22kV, vyšší než 3m budou vzdáleny minimálně
4m od krajního vodiče nadzemního vedení VN 22kV, měřeno vodorovně mezi svislými rovinami.

Projektovou dokumentaci je nutné doplnit ve smyslu výše uvedeného požadavku a opětovně nám ji předložit.
Do doby doplnění se vámi podanou žádostí nebudeme dále zabývat.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Roman Válek
Vedoucí odboru Regionální obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál
(www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00
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