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PROJEKTANT: Ing. Tomas Taitl
KONTROLOVAL:
DATUM: 7.2025
REVIZE: 0
ZAKAZNIK:
Mestska cast Praha 9
Sokolovska 14/324
180 49 Praha 9
PROJEKT:
FVE ZS Litvinovska
VYKRES:
ROZVADEC +RTAP1
DOKUMENT CISLO: POCET STRAN:
Digitalné D.1.2.5.2.14-Z130-DPS 12/12
2\ podepsal Ing.
T \}Tomé§ Tajtl
|/ Datum:
2025.12.13
11:37:37 +01'00'
VYPRACOVAL: .
AXEN s.r.0. [ng. Tomas Tajtl ZAKAZNIK: Méstska &ast Praha 9 ROZVADEC +RTAP1 STRANA
KONTROLOVAL: Titulni list 1/6
SCHVALLL: 507 2025 Vgl dokemant, ¢fSLO DOKUMENTU: D.1.2.5.2.14-2130-DPS DPS
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Title Author Folio number

CCA Ing. Tomas Tajtl 5/6

Pohled na rozvadéc Ing. Tomas Tajtl 3/6

Ptivod Ing. Tomas Tajtl 4/6

Seznam listd Ing. Tomas Taitl 2/6

Specifikace Ing. Tomas Tajtl 6/6
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@AVRVA RAL7035
SI,RVKA 600mm
VYSKA 600mm
HLOUBKA 200mm
PODS:I'AVEC --mm
KRYTI 1P44/20
VYVQI?Y ) SPODEM
NAPETOVA SOUSTAVA 1NPE, 50Hz 230V/TN-S
ZKRATOVY PROUD Ik" = 10kA
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Label | Textual description Annotation Manufacturer | Article number | Auxiliary block 1 Auxiliary block 2 Quantity | Unity | Folio number Position

-A01 Datova brana TIGO CCA 1 ks 5/6 Cé

-FAO1 Jisti¢ ABB S201-B2 1 ks 4/6 Cc2

-FUO1 Pojistkovy odpina¢ WEIDMULLER ASK 1/EN Pojistka 1A 5x20mm AP-ASK1 1 ks 5/6 E2

-FU10 Pojistkovy odpinac ABB E91/125 Pojistka 125A gG 22x58 mm 1 ks 4/6 Cc5

-FV10 Pfepétova ochrana ABB 2x OVR T142 25 255 TS 1 ks 4/6 D5

-GUO1 Zdroj 24V DC/24W TIGO 24V DC/24W 1 ks 5/6 Cc2

-TAPO1 Pfistupovy bod TIGO TAP 1 ks 5/6 F10

-TAPO2 Pristupovy bod TIGO TAP 1 ks 5/6 F13

-WET01 Kabel UTP Cat5E venkovni m 5/6 G7

-WET02 Kabel UTP Cat5E venkovni m 5/6 G12

-WL005 Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 4/6 G2

-X1 WEIDMULLER WDU 2,5 4/6 F2

-X1 WEIDMULLER WDU 2,5 4/6 F2

-X1 WEIDMULLER WDU 2,5 4/6 F2

AXEN s.r.0. [\n/;.PF;cﬁa\ﬁmc;\gATLéjtl ZAKAZNIK: Méstska &ast Praha 9 ROZVADEC +RTAP1 STRANA

KONTROLOVAL: Specifikace 6/6
SCHVALIL: —0_15:07.2025 Vydan! dokumenty__ ¢ISLO DOKUMENTU: D.1.2.5.2.14-2130-DPS DPS




		2025-12-13T11:37:37+0100
	Ing. Tomáš Tajtl




