Skladba napojeni hydrantu ve funkci vzduSniku

Soupatkovy poklop Hydrantovy poklop Zpevnéni kamen. kostkami

100x100x100 mm

Betonové loze
tl. 100 mm, bet. C 12/15

| | Podzemni hydrant DN 80

Zemni souprava

TLT - koleno 90st. DN 80

TLT - Pfirub. koleno 90st.

s patkou, DN 80

TLT - TP kus DN 80, dl. 250 mm

Soupatko DN 80

TLT - T kus DN dle fadu / DN 80

Skladba napojeni hydrantu ve funkci kalosvodu

Soupatkovy poklop

Hydrantovy poklop

Zpevnéni kamen. kostkami

100x100x100 mm

Betonové loze

tl. 100 mm, bet. C 12/15

Zemni souprava

| Podzemni hydrant DN 80

TLT - Pfirub. koleno 90

s patkou, DN 80

TLT - TP kus DN 80, dl. 250 mm

Soupatko DN 80

TLT - T kus DN dle fadu / DN 80
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