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Rozvodnd soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C

Ochrana pred Grazem elektrickym proudem bude zajist&na v souladu s normou
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- Ochrana pred primym dotykem Zivych &asti je zajisténa: -
—z48kladni ochranou dle odst.411.2 jednim z opat¥eni popsanych v p¥iloze A, pripadn& B.

Ochrana pred dotykem neZivjch &asti p¥i poruse je zajisténa:
ochrannym uzemn&nim a ochrannym pospojovanim dle odst. 411.3.1
—automatickym odpojenim v p¥ipad® poruchy dle odst. 411.3.2
—dopliikovou ochranou dle odst. 411.3.3

—dodrzenim podminek pro sit TN dle odst. 411.4
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