LEGENDA MISTNOSII:

/, Sy—” / / LEGENDA A POZNAMKY:
OZN. NAZEV: MISTNOSTI [mz] PODLAHA UPRAVA POVRCHU POZNAMKA —+—4—+—+—+—— POTRUBI Z TRUBEK OCELOVYCH, SPOJOVANYCH SVAROVANIM — STAVAJICI
5 - » — POTRUBI Z TRUBEK OCELOVYCH, SPOJOVANYCH SVAROVANIM — DEMONTOVANE
1.01 | VERANDA 5,03 | KERAM. DLAZBA VAP. STUK KERAM. OBKL. 2,1m — POTRUBI Z TRUBEK OCELOWCH, SPOJOVANYCH SVAROVANIM — NOVE
1.02 | CHODBA 23,76 | KERAM. DLAZBA VAP. STUK KERAM. OBKL. 2,1m — TOPNA VODA — MEDENE POTRUBI — NOVE
v . ) LT T T T T em———————— VRATNA VODA — MEDENE POTRUBI — NOVE
1.03 | SCHODISTE 6,39 | KERAM. DLAZBA VAP STUK KERAM. SOKL TUV — PLYNOVY ZASOBNK TV O OBJEMU 1931 O VKONU B,5-9,5KW,
1.04 | SKLAD INVENTARE 11,67 | STAVAJICI PARKETY + TERASO |VAP. STUK KERAM. SOKL SPOTREBA PLYNU 1,0m3/h
1.05 ) ) ) N KK1/2” = KULOVY KOHOUT PRO PLYN IVAR, DN15
’ TECHNICKA MISTNOST 8,99 | TERASO VAP. STUK KERAM. SOKL - 0D ZASOBNIKU BUDE VEDENO KOAXIALNI ODKOURENI $80/125 VYVEDENE NAD STRECHU S PRIVODEM SPALOVACIHO VZDUCHU
1.06 | PREDSIN WC KUCHARKY 1,33 | KERAM. DLAZBA VAP. STUK KERAM. OBKL. 2,1m - KONDENZAT ZAUSTIT DO KANALIZACE
1.07 We KUCHYFVQKY 120 | KERAM. DLA?BA VAP éTUK KERAM. OBKL. 2.1m - ) NA PROSTUPY POTRUBI STAVEBNIMI KONSTRUKCEMI OSADIT OCEL. OCHRANNOU TRUBKU UTESNENOU NA OBOU KONCICH TMELEM
- - - - NOVE ROZVODY PLYNU KOORDINOVAT S OSTATNIMI PROFESEMI
1.08 SATNA KUCHARKY 12,72 | KERAM. DLAZBA VAP. STUK KERAM. SOKL NBp — NAPOJOVACI MISTO NA PLYN
1.09 | SPRCHA KUCHARKY 1,89 | STAVAJICI PARKETY + TERASO |VAP. STUK KERAM. SOKL
1.10 UKLIDOVA KOMORA 1,45 | TERASO VAP, STUK KERAM. SOKL
1.11 SUCHY SKLAD POTRAVIN 19,31 | KERAM. DLAZBA VAP, STUK KERAM. SOKL
1.12 HRUBA PRIPRAVNA ZELENINY 11,60 | KERAM. DLAZBA VAP, STUK KERAM. SOKL A= @
1.13 | CHLAZENY SKLAD 11,34 | STAVAJICI PARKETY + TERASO |VAP. STUK KERAM. SOKL j l |
1.14 KUCHYN / VARNA 90,08 |TERASO VAP, STUK KERAM. SOKL
1.15 | KANCELAR 8,60 | KERAM. DLAZBA VAP, STUK KERAM. OBKL. 2,1m — m"
1.16 | JIDELNA )
1.17 | PRIPRAVNA JIDLA SKOLKA 17,97 | KERAM. DLAZBA VAP. STUK KERAM. SOKL @ \
1.18 | SKOLKA TRIDA
VS1 VYTAHOVA SACHTA 1,40 | STAVAJICI PODLAHA STAVAJICI OM. .
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