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ISO A3

STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ LPS

JÍMACÍ TYČ
NA DISTANČNÍCH PODPĚRÁCH

PŮDORYS LPS SO-01 M 1:200

STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ HROMOSVODU, DOPLNĚNÉ O ODDÁLENÉ JÍMAČE NA ANTÉNNÍ RÁHNO

OCHRANA PŘED BLESKEM JE NAVRŽENA PODLE ČSN EN 62305 ed. 2
SE SOUHLASEM INVESTORA PROVEDENO V LPS III
ODDÁLENÁ SOUSTAVA HROMOSVODU
DODRŽET VZDÁLENOST "s" K TECHNOLOGIÍM NA STŘEŠE

Stupeň dokumentace:
DOKUMENTACE PRO
VÝBĚR ZHOTOVITELE

ITJ Izolační tyč pro jímací tyč

ITV Izolační tyč pro vedení

POZNÁMKA

LEGENDA
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