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DODAVATEL: A
VYPRACOVAL: Ing. Tomas Taijtl
KONTROLOVAL:
DATUM: 05.2025
REVIZE: 0
ZAKAZNIK:
Méstska cast Praha 9
Sokolovska 14/324
180 49 Praha 9
PROJEKT:
FVE MS U vysocanskeho pivovaru
VYKRES:
ZAPOJENI DC ROZVADECU
DOKUMENT CISLO: POCET STRAN:
Digitalné D.1.2.5.2.04'2129'DPS 2
podepsal Ing.
\i Tomas Taijtl
Datum:
2025.12.13
11:47:50 +01'00'
VYPRACOVAL: z F e
AXEN s.r.0. [ng. Tomas Tajtl ZAKAZNIK: Méstska &ast Praha 9 ZAPQJENI DC ROZVADECE +RDC1 STRANA
KONTROLOVAL: Titulni strana 1/4
SCHVALLL: 07.05.2025 Vydhe v dokment ¢fSLO DOKUMENTU: D.1.2.5.2.04-2129-DPS DSPS
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Title Author Folio number Position

Pohled na rozvad(l Ing. Tomal Taijtl 3/4 3

Seznam listl Ing. Tomal Tajtl 2/4 2

Titulni strana Ing. Tomal Taijtl 1/4 1

Zapojeni rozvadlle +RDCH Ing. Tomal Tajtl 4/4 4
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Rozvadéc¢ +RDC1, +RDC2
Pocet prepétovych ochran v rozvadédi 4
Pocet kus(l rozvadéct 2
Typ sité T
Napéti 1000V DC
Rozvadéc uzaviratelny nastrojem
Stupen kryti 1P44C
Prepét'ova ochrana Typ I+II / 1000V DC
Typ prepétiové ochrany NOARK EXQUEP1+2 6.25
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AXEN s.r.0. Ing. Tomas Tajtl ZAKAZNIK: Méstska East Praha 9 ZAPOJENI DC ROZVADECE +RDC1 STRANA
KONTROLOVAL: Pohled na rozvadéc 3/4
SCHVALIL: 0 |11.07.2025] Vydani dokumentu Xz i
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PRIVOD OD STRINGU
-FUOL.1 |, 5 -FU0L.2 |, |5 -FU02.1 |, 5 -FU02.2 |, |5 -FU03.1 |, |5 -FU03.2 |, |5 -FUO4.1 |, 5 -FU04.2 |, 5
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TYP I+1I TYP I+1I TYP I+1I TYP I+1I
X1y 4 o o e 6 o
PE 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2
—— CYA 16mm2
VYVODY NA STRIDAC
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