katastralni uzemi: Lou¢na u Lomu

LEGENDA VO :
326 ALAY syitdio Streetlight SL 21 mini, ST0.8a, 3000 K, Easy 25.2 W
°‘l umisténé na stozaru JBUGST, ktery je osazeny vyloZznikem UD1/89
(Svételny bod ve vysce 6m) 4ks
C3-Cé . . -
Svitdlo Streetlight SL 21 mini, ST0.8a, 3000 K, Easy 6.6 W
°‘l umisténé na stozaru JBUG6ST, ktery je osazeny vyloznikem UD1/89
(Svételny bod ve vySce 6m) 4ks
— b C1-C2  Svitdlo Streetlight SL 21 mini | ST1.0a 40.4 W
s > sévaj I'%FOZVOd \VO. °‘l umisténé na stozaru JB8T (159/133/114), ktery je osazeny
. 5ot . vyloznikem V1/114 - 1000
S bude d@@)ntovan (Svételny bod ve vysce 8m) 2ks
39588 v B1,B2  Svitdlo SITECO Streetlight SL 21 mini | PC-R (pro B1) a PC-L (pro B2)
39 °"l umisténé na stozaru STP-6D, ktery je osazeny vyloznikem
— UD1-2000/D pro stozar B1

396.03

UD1-2500/D pro stozar B2
(Svételny bod ve vysce 6m) 2ks

Nové kabelové vedeni
umisténé v hloubce 1,2m
631

396.21

KABELOVE VEDENI VO CYKY 4Bx16 210m

LEGENDA STAVAUJICI SITE

— — VODOVOD — PITNA VODA

— —— —— >»> — KANALIZACE — JEDNOTNA
PLYNOVOD — STL

~— —— —— = —— SILOVE VEDENI NN — PODZEMNI
w — —— —— > —— SILOVE VEDEN| VN — PODZEMNI
9 .
4 M/
d d
ové kabelové vedeni
umisténé v hloubce 1,0m
" a minimaln& 0,5m od hrany komunikace
e . 223/
Stavajici bude demontovan a
nahrazen stoZzarem novym. o
Vyskovy systém Bpv Richard :
_ e Souradnicovy systém S-JTSK Hube ny:
asralt 223/ ]- 5
239
ZODP.PROJEKTANT KRESLIL KONTROLOVAL
Hubeny Richard Bc. Jakub Pilny Ing. Bc. Jifi Nedvéd FY;NE2D PROJEKT
’ ’ ’ 6 REVIZE
i Nové kabelové vedeni AKCE NE2D Projekts.r.o.
uml’Sténé \ hIOche 110 email: d;zlr:azzz@zgzgggrojekt.cz
—— l a minimalné 0,5m od hrany lémunikace - Dopravni feSeni to¢ny pro autobusy wel: ww. ne2dprojekt. cz
- | LR\ o B a pési propojeni v obci Lom DATUM 08/2025
7 — o S ¥ ' R STUPEN DPZ
384,601
1 223/28 95.68 3k 4b INVESTOR | mésto Lom, nam. Republiky 13, 435 11 Lom, IC: 00266035 & zakhzey | 1536
_ i °18/7 / Poznémka: OBSAH MERITKO |C. VYKRESU
388.97 3 P . . syr s . . , H Mo~ 4 )4 [
T N W Zakresleni inzenyrskych siti je pouze informativni, Sltuace - Verejne Osvetlenl 1:200 D.1.4.2
- 5 F? pfed zapocetim stavebnich praci je nutné provést

b 74 — Jr =7 s Jednotlivymi spravci pfesné vytyéeni !l!
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