
3 PEN Stř. 50 Hz, 400V/ TN - C - S
ROZVÁDĚČ RH - DOPLNĚNÍ
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VÝVODY LEVÁ
STRANA

STÁVAJÍCÍ  ROZVÁDĚČ RH PRO NOVOU ELEKTROINSTALACI
PODLE TOHOTO VÝKRESUBUDOU DOPLNĚNY VÝVODY

ELEKTROINSTALACE V KUCHYNI JE PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ,
VÝVODY V ROZVÁDĚČI RH PRO KUCHYŇ, BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ
ELEKTROMĚRNÁ ČÁST ROZVÁDĚČE RH JE PONECHÁN STÁVAJÍCÍ
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