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POZNAMKA

— S.H. udéva spodni hranu nad &istou podlahou
— V.0. udavad vysku osy potrubi nad &istou podliahou

— VZT potrubi vedené nad stfechou objektu bude u zat.&. 1
opatfeno tepelnou izolaci tl. 80 mm do plechu

— Sprdvné provedeni VZT jednotky je nutné ur&it pfed jejim objedndnim

— Presné umist&ni distribu€nich elementl bude koordinovano
s ostatnimi doddvkami — viz. stavebni &&st, vykres koordinace podhledd

— Polomér obloukd u &tythranného potrubi je 150 mm, pokud neni uvedeno jinak

———— Tepelnd izolace tl. 80 mm do plechu
———— Chladovody, v&. tepelné izolace

—— Dvefe bez prahu + mezera 20 mm
(alt. dverni mrizka — doddvka stavby)

(= Pozarni klapka/poZdrni st&novy uzdvér
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