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LEGENDA ULOŽENÍ KABELŮ
V PVC TRUBCE

VE VKLÁDACÍ LIŠTĚ

V PLECHOVÉM ŽLABU

V DRÁTĚNÉM ŽLABU

V ZEMI

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZ. 1

NOUZOVÉ SVÍTIDLO 3W,230V, ZDROJ 180 MIN.

ZÁŘIVKOVÉ LED SVÍTIDLO 43W, 230V, IP66

LED reflektor 50W/230V

PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR 230V

LED

ROZVÁDĚČ

KABELOVÁ TRASA

ODBOČNÁ KRABICE

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 2x400V/32A, 2x230V/16A

MET

Projektování, montáž, opravy, výroba
a revize elektrických zařízení
Bavoryně 55, 267 51 Zdice

mob.: +420 736 404 243
e-mail: nedved.jan@gmail.com

IČ: 02262959, DIČ: CZ8307170608

Ing. Jan Nedvěd

LED reflektor 20W/230V s čidlem PIR

PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, ŘAZ. 6

PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ 230V
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ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V/16A
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