
POHLED JIŽNÍ

+5,550

-0,100 UT
-0.150

LPS IV
r=60m

LPZ 0A

LPZ 0B

UVNITŘ
LPZ 1

VALIVÉ KOULE O POLOMĚRU 60m
PRO TŘÍDU LPS IV

POHLED ZÁPADNÍ

+5,550

-0,100

71,46°

LPS IV
r=60m

LPZ 0A

LPZ 0B

UVNITŘ
LPZ 1

VALIVÉ KOULE O POLOMĚRU 60m
PRO TŘÍDU LPS IV

OCHRANNÝ ÚHEL 71,46° PŘI VÝŠCE 5,5m
PRO TŘÍDU LPS IV

A3  2A4  297x420

D

E

F

A

B

C

F

E

D

C

B

A

87654321

87654321

Projektování, montáž, opravy, výroba
a revize elektrických zařízení
Bavoryně 55, 267 51 Zdice

mob.: +420 736 404 243
e-mail: nedved.jan@gmail.com

IČ: 02262959, DIČ: CZ8307170608

Ing. Jan Nedvěd

Na stávajícím objektu ČOV je jímací soustava tvořena dvěma pomocnými jímači a dvěma svody umístěními
v protilehlých rozích budovy ČOV. Tato jímací soustava bude doplněna o dva jímače umístěnými na hřebenu
střechy pro ochranu nově instalovaných rotačních hlavic pro odvětrání ČOV.  Jímací tyče a pomocné jímače
budou délky 1 m v provedení AlMgSi.

Dodržovat dostatečnou vzdálenost "s"!
Veškerá zařízení montovat dle pokynů výrobce.

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ STAV

AutoCAD SHX Text
NOVĚ NAVRŽENÉ ÚPRAVY 

AutoCAD SHX Text
SO 02.1 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ČOV

AutoCAD SHX Text
SO 02.2 NOVÝ OBJEKT NÁDRŽÍ ČOV

AutoCAD SHX Text
koagulantu

AutoCAD SHX Text
zásobník

AutoCAD SHX Text
štěrk

AutoCAD SHX Text
INVESTOR

AutoCAD SHX Text
NÁZEV STAVBY

AutoCAD SHX Text
OBSAH VÝKRESU

AutoCAD SHX Text
HLAV. INŽ. PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
AUTORIZOVANÁ OSOBA

AutoCAD SHX Text
ČÍS. VÝKRESU

AutoCAD SHX Text
ČÍS. SOUPRAVY

AutoCAD SHX Text
Inženýrská a projektová kancelář

AutoCAD SHX Text
V Í T E K

AutoCAD SHX Text
ZAK. ČÍSLO

AutoCAD SHX Text
PIK

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
SOUBOR

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ

AutoCAD SHX Text
FORMÁT

AutoCAD SHX Text
ATELIER

AutoCAD SHX Text
OsRP

AutoCAD SHX Text
KÚ

AutoCAD SHX Text
DALÍK

AutoCAD SHX Text
DALÍK

AutoCAD SHX Text
OBEC TETÍN

AutoCAD SHX Text
BEROUN

AutoCAD SHX Text
STŘEDOČESKÝ

AutoCAD SHX Text
TETÍN

AutoCAD SHX Text
ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV

AutoCAD SHX Text
PRAHA

AutoCAD SHX Text
11/2024

AutoCAD SHX Text
DPS

AutoCAD SHX Text
2 A4

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
22-111

AutoCAD SHX Text
STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

AutoCAD SHX Text
HROMOSVOD

AutoCAD SHX Text
D.1.32.6

AutoCAD SHX Text
Odp. projektant

AutoCAD SHX Text
Kreslil:

AutoCAD SHX Text
ING. JAN NEDVĚD

AutoCAD SHX Text
ING. JAN PERGL


	Listy a pohledy
	D.1.32.6


