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Žádost dodavatele ze dne 24. července 2018

Dne 24. července 2018 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho 
z dodavatelů následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den, prosíme o vysvětlení, změnu nebo doplnění na dotaz

1. Ve složce D1-02.1 Kolektory-stavební část chybí technická zpráva. Prosíme o její doplnění.

2. Dle výpisu prvků plastových výplni otvorů a technické zprávy jsou navržena okna s nástřikem 
RAL 9007. Můžou být použity profily s polepem příslušné RAL? Budou mít okna stejnou RAL uvnitř 
i vně?

3. Ve výkaze výměr části Kolektory - stavební část je pol.č. 30 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D 
do 650 mm hl přes 5 m hor. III m    1016,0. jedná se o vrty pro záporové pažení sever a jih. U pažení 
„jih“ dle našeho názoru nesouhlasí počet pilot. Prosíme o prověření a úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Ad 1.

Požadovaná technická zpráva na kolektory je k dispozici na profilu zadavatele jako příloha.



Ad 2.

Po konzultaci s investorem projektant trvá na technickém řešení dle specifikace vydané 
projektové dokumentace (projektant nesouhlasí s použitím technologie profilů s polepem). 
Barevné řešení rámů taktéž dle specifikace v části tabulky výrobků – exteriér i interiér stejná 
barevnost RAL 9007.

Ad 3.

Proběhla kontrola výkazu výměr a výkresové části PD dle dotazu uchazeče s tím, že: 

- Položka č.30 u výkazu výměr D1-02.1-Kolektory-sta… zahrnuje vrty pro záporové pažení pro 
severní a jižní větev kolektorů

- Příslušné výkresy zajištění výkopu sever D.1.-02.2.4 a jih D.1-02.2.5 zahrnují vrty dle očíslování 
a v počtu tj. sever (109-11)*8=784m a jih 31*8=248m

- Zbývající vrty na v.č. D.1-02.2.5 jsou vrty zajištění stavební jámy hlavního objektu SO-01 dle 
v.č.D1-01.2.1-c1 a jsou uvedeny v kapitole výkazu výměr D1-01.1 –Architektonicko… ř.28 
v počtu 81*8=648m (zbývající vrty v položce jsou pro piloty zakládání a další v ř.27 a 29 
celkem 100ks správně)

- Stykové vrty větví kolektorů a hlavního stavebního objektu jsou vždy společné

Závěr: oceňovat dle výkazu výměr

Toto vysvětlení obsahuje přílohu dle textu.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek nedochází k prodloužení lhůty pro 
podání nabídek.

V Poličce dne 27. července 2018 ……………………………………..
AREA 2000 s.r.o.
Mgr. Jaromír Kašpar, jednatel 
smluvní zástupce zadavatele
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