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LEGENDA POTRUB:

Studené voda (PWC) PPr PN 20 + izolace Mirelon navlekova tl.13 mm
Tepla voda (PWH)
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SEZNAM ZARIZOVACiCH PREDMETU

S - SPRCHA
W - KLOZETOVA MiSA
V - VANA

U - UMYVADLO

P - PRACKA

D - DREZ

M - MYCKA

LEGENDA

1 privod studené o teplé vody

2x rohovy vantil 3/8”

pdkova baterie

privod studené vody

rohovy vantil 3/8”

3 privod studené a teplé vody
ex rohovy vantil 3/87
pbdkovad baterie stojankova drezova

4 privod studené a teplé vody
sprochova pakovad baterie

S pPivod studené a teplé vody
pdkova baterie vanovd se sprchou

n

PPr STABI PN 20 + izolace Mirelon navlekova .25 mm

Akce:  PD rekonstrukce dvou bytovych jednotek

Umisténi: Dlouhé 126, 679 23 Lomnice, Jihomoravsky kraj, Cesko

Investor: Méstys Lomnice, nam. Palackého 32, 679 23 Lomnice

Proiectura Dana s.r.o Projektant; René Némec

PROJEKCE - INZENYRING - REALIZACE

U tunelu 152, Senohraby 251 66 Hlavni projekant.  Ing. Michal Necas

)

IC: 17219787, DIC: CZ17219787

tel. +420 728 919 595, info@proiecturadana.cz Autor. projektant:  Libu$e Némcova
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