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POZNAMKA:

*
LPS t¥. Il, SVODY PO 10m OBVODU, POLOMER VALICI SE KOULE 30m
SOUSTAVA UZEMNENA NA ZEMNICI TYCE — KAZDY SVOD 3x ZT 1,5m
NA HROMOSVODNOU SOUSTAVU PRIPOUJIT YSECHNY VELKE KOVOVE HMOTY
NA STRESE .
VETRACI SACHTY CHRANENY ODDALENYM JIMACEM 1,5m VE VZDALENOSTI 0,7m

HROMOSVOD PROVEST DLE CSN EN 62 305-3 ed.2

POKUD BUDE POUZITA MED NA KLEMPIRGKE PRVKY, POUZIT PRO HROMOSVOD
PRECHODOVE PRVKY CUPAL .
VSECHNY SVODY OPATRIT VYSTRAZNYM STITKEM

POKUD BUDE NA STRESE INSTALOVAN ANTENNI STOZAR, NUTNO JEJ OCHRANIT
ODDALENYM JIMACEM
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