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90ks paneld

Solarni fotovoltaicky panel 440 Wp
Celkovy vikon — 39,6 kWp
Sklon 35" na bobrovkach
Sklon 25" na plechu

Sklon 10" na konstrukci
Orientace 145" JV — 54ks
Orientace 230" JZ — 36ks

Elektromérovy pilit PPS

Jistént pfed ER — B 3x80A

Hlawf rozvéde

~—[===] Rozvadé¢ FVE
2x méni¢ AC/DC o vikonu 20,0kW
celkovy vikon ménicd 40,0kW
2x 2 baterie o kapacité 9,85kWh
celkova kapacita baterii 39,52kWh
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I min. 80A I
el ol il Ll R - 7 . . 7
AC/0C Vifkon 20kW 2 ot AC/DC Vifkon 20kW
sipd @
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ménice PRAflaGuard TP ménide
PHIZ0-R 1x2x0,8
- 2x baterie ~J ~J 2x baterie — -
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1 odbé&rného mista 1 N e S N N Lil_b%/F&i?]S'
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PARAMETR ~ NASTAVENI PRO VYPNUTI MAX. VYPINACI CAS I 2% 7&loh 5 ViastnT | 1 1
Nadpéti 1. stupei 1,2xUn ¢as vybaveni 0,1 sec. 1 spo??‘ebaaOogggﬂrgéhvoa%,}/sta ! [ I
Nadpétt 2. stupeni 1,15xUn CasvybaveniS,0sec. == m = s s m = m == = < b e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e s — s — m e —— = — === = == -
Nadpéti 3. stupen 1,11 xUn ¢as vybaveni 0,0 sec.
Podpéti 1. stupefi nesynchronni 0,7 x Un ¢as vybaveni 2,7 sec.
Podpéti 1. stupefi synchronni 0,7x Un Cas vybaveni 0,5 sec. . . . e . o . Realizace:
o N . , Projekt:  FVE Apartmanovy dim Teplice 39,6kWp | Dokument:  D.1.4.3 Jednopodlové schéma HILLMER RADIM
et % supet 043 % Un fas vybaveni 02 et Investor:  AMURA spol. sro, U Hadich laani 1145/16, 415 01 Tepice 1 | Stuperi:  DVZHDPS, revize | Futikova 62, Unéfn MILAN VANIS — FOTOVOLTAICKE ELEKTRARNY
adfrekvence 51,5Hz Cas vybaveni 0,1 sec. T ) e . : Pod Stadionem, 417 41 Krupka
. , Instalace: U Hadich lazn7 1120/34, Teplice MgFitko:  nenf 417 42 KRUPKA 1, Czech Republic . :
Podfrekvence 475Hz Gas vybaveni 0,1 sec. . Y Datum: Serven 2004 CKAIT 0401990 mil.vanis@seznam.cz
Opé&tovné zapnuti po 20 min. pii splnéni U, £ Parcelnf &fslo: 2237, k. G.: Teplice [766003] ’ ICO: 477 63 230
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! Elektromeérovy ! Podruzny
rozvadéc rozvadéc
Legenda:
ELM  _ elektromér pribé&hovy
FA 01 _jisti¢ pfed elektromé&rem
FA100 - jisti¢ obvodu ovladaciho relé a HDO (2-6A)
FAS .jisti¢ stykade (0) blokovani
- ovladaci relé - poCet spinacich kontaktd musi odpovidat po¢tu ovladacich vodica blokovanych spotiebici
(pro jednotarifové sazby a dvoutarifové sazby bez podminek blokace spotfebici neni ovladaci relé vyzadovano)
PEN  -'svorkovnice PEN
HDO . pfijima& HDO pro omezovani &inného vykonu vyrobny elektfiny
BS - vystupni kontakt pro ovladani blokovanych spotfebicu
Q01 . vypinag instalace
St - stykac blokovani pfimotopného vytapéni (PV) nebo teplé uzitkové vody (TUV)
S2 . stykad blokovani teplé uzitkové vody (TUV) nebo akumuladniho vytapéni (AKU)
Barevné znaceni vodicl: h-hnédy, ¢-Cerny, $-Sedy, zz-zeleny/Zluty, sm-svétle modry
Zapojeni jednofazového pribéhového elektroméru se odvozuje ze zde uvedeného schématu.
) e . o . Redlizace:
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Instalace: U Hadich 1aznT 1120/34, Teplice MEritko: nenf 417 42 KRUPKA 1, Czech Republic mil vanis@seznam. cz
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