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468 51 Smrzovka ICO 00262579

Méstsky ufad Smrzovka, ndmésti T. G. Masaryka 600

misto stavby: Méstsky ufad Smrzovka

zodpovédny projektant: kreslil: ] Wancelar
Tomas Vele, CKAIT 0501242 Tomas Vele, CKAIT 0501242 Tomag
omas VELE
stavebnik: MarSovicka 5249,

Jablonec nad Nisou-Kokonin

tel..777 727 089

mail: tomas.vele64@gmail.com

schéma zapojeni kotelny - zabezpeceni kotelny - OPZ
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namésti T. G. Masaryka 600 format : A3
468 51 Smrzovka datum - 2/2025
akce: Uprava vytdpéni a vyména plynovych kot zakazka: 163
stupen: DPS
Cast: D221V méfitko: ¢. paré:
1.2.2.1 Vytapéni
v 1:50
vykres: vykres €.




