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STAVAUJICI NADZEMNI VEDENI VN 22kV & 338
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WLx: 1-AYKY 4x70

KABEL NENi SOUCASTI TETO PD!!
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PSi UTULEK

WL1: 4x (1-AYKY-J 3x240+120)

| RH1-WS1: TCEKFE 3Px1,0

Qv1

FIA1

FA2

FA3

FUO1
FU02
FUO03
FUO4
QSF01-06
TA1-3

MC4-1000A +PK EL1 SVETLO

SCHRACK 16B-1N-003/AC SA1

SCHRACK 6B/1 XC1 ZASUVKA C60-DA-230V
SCHRACK 4B/1 XS1 GOU-6

VLC10 1P 25A gG FV1

VLO10 3P 2A gG PK1 ELEKTROMER

VLO10 3P 25A gG XJ1 7S-1b

FD00-31D/PC 100A gG C1

FSD2-31/LW

MTP 600/5A/0,55

USS-ZM, USS-01, USS-00

COMBTEC BC TNC 275/12,5

KONDENZATOR 7,5 kVAr

AZ Elektrostav, a.s., Bobnicka 2020, 288 02 Nymburk

fax.: 325 513 440

Akce:

Nazev:

RM-000 38 964 RST

Cislo vykresu:
38 964

List:
1z1

Rozvodna soustava VN: 3 AC 50Hz, 22kV, IT

ochrana pred pfimym dotykem: izolaci, kryty a pfepazkami, polohou, zabranou
ochrana v pfipadé dotyku osob s neZivymi ¢astmi: uzemnénim
(dle CSN EN 61936-1 a CSN EN 50522)

Rozvodna soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C

Ochrana pied Grazem elektrickym proudem (CSN 33 2000-4-41 ed.2)
zakladni ochrana (ochrana pfed dotykem Zivych €asti): izolaci, kryty a pfepazkami, polohou, zabranou

ochrana pfi porue (ochrana pfed dotykem nezZivych &asti):

ochranné uzemnéni, ochranné pospojovani,

automatické odpojeni od zdroje
doplfikova ochrana: proudové chranice, doplriujici ochranné pospojovani

Vngjsi vlivy: AA8,AB8,AC1,AD3,AE4,AF1,AK1,AN2,AQ1,BA4,BC4 (dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3)
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AQUA PROCON s.r.o.

Projektova a inzenyrska spole¢nost
Palackého tf. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012

HLAVNi ROZVADEC COV
RM1

PRIVODNI KABELY COV DO ROZVADECE RM1 -
NEJSOU SOUCASTI TETO PD!!

,? KABEL NENi SOUCASTI TETO PD!!
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E-mail: info@aquaprocon.cz
Www.agquaprocon.cz

Vedouci projektu

Ing. Jan Polasek

Vedouci dilciho projektu

Ing. Jaroslav Jarolim

Zodpovéany projektant Ing. Ale§ Prochazka
Vypracoval Ing. Jaroslav Bedan
Kontroloval Ing. Jan PolaSek
Investor Vodohospodarska zafizeni Sumperk, a.s.
Objednatel OHL 7S, a.s.
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st ZLEPSENI KVALITY VOD HORNIHO

POVODI REKY MORAVY - II. FAZE, JIH

4A MESTO MOHELNICE - INTENZIFIKACE COV
Out! Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
Stavta 4A Mésto Mohelnice - intenzifikace COV
SOPS SO 4A.016 TRAFOSTANICE
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