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OZNAČENÍ

TYP KABELU

POZNÁMKA
OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ

UMÍSTĚNÍ

Pi (kW)

DÉLKA KABELU (m)

OZNAČENÍ

TYP KABELU

POZNÁMKA
OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ

UMÍSTĚNÍ

Pi (kW)

DÉLKA KABELU (m)

WL.RH_SV3

CYKY-J 3x1,5

OSVĚTLENÍ 3
RH_SV3

SPRCHY Ž. 1.12, ŠATNY Ž. 1.13, WC Ž. 1.14, WC IMOB. 1.22

0,32

-

B10/003+PK
TYP A

WL.RH_SV4

CYKY-J 3x1,5

OSVĚTLENÍ 4
RH_SV4

ŠATNA M. 1.15, SPRCHY M. 1.16, WC M. 1.18, ZÁL. Z. 1.21

0,32

-

B10/003+PK
TYP A

WL.RH_SV5

CYKY-J 3x1,5

OSVĚTLENÍ 5
RH_SV5

ÚKLID 1.19, ŠATNA 1.02, NÍZKOPR. CENT. 1.03, KUCH. 1.04

0,423

-

B10/003+PK
TYP A

WL.RH_SV6

CYKY-J 3x1,5

OSVĚTLENÍ 6
RH_SV6

TĚLOCVIČNA 1.09

0,144

-

B10/003+PK
TYP A

WL.RH_SV7

CYKY-J 3x1,5

OSVĚTLENÍ 7
RH_SV7

0,144

-

B10/003+PK
TYP A

WL.RH_SV8

CYKY-J 3x1,5

OSVĚTLENÍ 8
RH_SV8

0,144

-

B10/003+PK
TYP A

B10/003+PK
TYP A

B10/003
TYP A

TĚLOCVIČNA 1.09 TĚLOCVIČNA 1.09

WL.RH_SV9

CYKY-J 3x1,5

OSVĚTLENÍ 9
RH_SV9

0,096

-

JEVIŠTĚ 1.10
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WL.RH_SVN

CYKY-J 3x1,5

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
RH_SVN

0,05

-

-
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