
REVIZE

LIST/ŮPOLE Č.EL. ZAŘÍZENÍ Č.

ČÍSLO VÝKRESU

RK - - 1/3

D.1.4.7.7 0

PEN

MET

OZNAČENÍ

TYP KABELU

POZNÁMKA
OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ

UMÍSTĚNÍ

Pi (kW)

DÉLKA KABELU (m)

OZNAČENÍ

TYP KABELU

POZNÁMKA
OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ

UMÍSTĚNÍ

Pi (kW)

DÉLKA KABELU (m)

40A/3

WL.RK

ROZV. HLAVNÍ
RK

1.04 CHODBA

-

-

CYKY-J 4x16

C16/003
TYP A

WL.RK_VZT-1A.01

CYKY-J 3x2,5

VZDUCHOTECHNIKA 1A.01
RK_VZT-1A.01

TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.20

1,2

-

N

PE

C16/003
TYP A

WL.RK_VZT-1B.01

CYKY-J 3x2,5

VZDUCHOTECHNIKA 1B.01
RK_VZT-1B.01

TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.20

1,2

-

C16/003
TYP A

WL.RK_VZT-2.01

CYKY-J 3x2,5

VZDUCHOTECHNIKA 2.01
RK_VZT-2.01

TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.20

0,52

-

C16/003
TYP A

B16/003
TYP A

WL.RK_ZK1

CYKY-J 3x2,5

ZÁS. KOTEL 1
RK_ZK1

TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.20

0,2

-

B16/003
TYP A

B16/003
TYP A

WL.RK_Z1

CYKY-J 3x2,5

ZÁSUVKOVÝ OKRUH 1
RK_Z1

TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.20

-

-

WL.RK_ZK2

CYKY-J 3x2,5

ZÁS. KOTEL 2
RK_ZK2

TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.20

0,2

-

POSPOJOVAT KOVOVÉ NEŽIVÉ ČÁSTI
DOPLŇKOVÉ OCHRANNÉ POSPOJENÍ

REZ

-

-
-

-

-

-
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