3NPE, 50Hz, 400/230V/TN—C-S, Ik<10kA
#H
N N N N N N N
FA/FI8 FA/FI9 FA/FI10 FA/FI11 FA/F112 FA/FI13 FA/F128 FA/FI29
B16/003 B16/003 B16/003 B6/003 B6/003 B6/003 B16/003 B6/003
TYPA TYPA TYPA TYPA TYPA TYPA TYPA TYPA
Al Al N Al N N
FA8: FA9: FA10: FA11: FA12: FA13:
1%x2,5 9 1%x2,5 9 1%x2,5 9 1x2,5 9 1x2,5 9 1x2,5 9
WL.RK_Z2 WL.RK_Z3 WL.RK_74 WL.RK_WVZ1 WL.RK_W2z2 WL.RK_VRA REZ REZ OZNACENI
CYKY-J3x25 CYKY-J3x25 CYKY-J 3x25 CYKY-J 3x15 CYKY-J 3x1,5 CYKY-J3x1,5 TYP KABELU
¥ RK_Z3 RK_Z4 RK_WZ1 RK_WZ2 RK_VRA OZNACENI ZARIZEN
ZAS. UPRAVNA VODY 1 ZAS. CIRK. C. 1 ZAS.CIRK. C.2 REGULACE 1 REGULACE 2 REGULACNi AUTOMATIKA POZNAMKA
TECHNICKA MISTNOST 1.20 TECHNICKA MISTNOST 1.20 TECHNICKA MISTNOST 1.20 TECHNICKA MISTNOST 1.20 TECHNICKA MISTNOST 1.20 TECHNICKA MISTNOST 1.20 UMISTENI
1 0,05 0,05 0,05 0,05 05 Pi (kW)
DELKA KABELU (m)
RK EL. ZARIZENI C. POLE C. LIST/U 213
¢iSLO VYKRESU D.1.4.7.7 REVIZE 0
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