3NPE, 50Hz, 400/230V/TN—C-S, Ik<10kA

LLL
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N N N N N N N
FA/FI24 FA/FI25 FA/FI26 FA/FI27 FA/FI28 FA/FI29 FA/FI30 FA/FI31
B10/003 B10/003 B10/003+PK B10/003+PK B10/003+PK B10/003 B10A/003 + PK B10A/003 + PK
TYPA TYPA TYPA TYPA TYPA TYPA TYPA TYPA
Al Al N Al N
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PK FI26 3
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PK FI28 \ £
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FA24: FA25: FA26: FA27: FA28: FA29:
1%2,5 9 1%x2,5 9 1%x2,5 9 1x2,5 9 1x2,5 9 1x2,5 9
WL.R2NP_NS4 WL.R2NP_NS5 WL.R2NP_SV1 WL.R2NP_SV2 WL.R2NP_SV3 WL.R2NP_SVN REZ REZ OZNACENI
CYKY-J3x1,5 CYKY-J3x15 CYKY-J3x15 CYKY-J 3x15 CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 - - TYP KABELU
R2NP_NS4 R2NP_NS5 R2NP_SV1 R2NP_SV2 R2NP_SV3 R2NP_SVN OZNAGENI ZARIZEN
NOUZOVA SIGNALIZACE NOUZOVA SIGNALIZACE OSVETLENi 1 OSVETLENI 2 OSVETLENI 3 NOUZOVE OSVETLENI POZNAMKA
WC ZENY/INVLIDE 2.04 WC ZENY/INVLIDE 2.05 HODBA 2,01, UKLID 2,02, ODPOCINKOVA MISTNOST 2.07] PREDSHN 203 W 2NV 204 1N 2108, SFROAZ08 KA. 205 SPOLEGENSKA MISTNOST 2.08 R UMISTENI
0,1 0,1 0,224 0,402 0315 0,012 Pi (kW)
DELKA KABELU (m)
R2NP EL. ZARIZENI C. POLE C. LIST/U 415
¢iSLO VYKRESU D.1.4.7.8 REVIZE 0
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