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LIST/ŮPOLE Č.EL. ZAŘÍZENÍ Č.

ČÍSLO VÝKRESU

RPO - - 1/3

D.1.4.7.9 0

PEN

MET

OZNAČENÍ

TYP KABELU

POZNÁMKA
OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ

UMÍSTĚNÍ

Pi (kW)

DÉLKA KABELU (m)

OZNAČENÍ

TYP KABELU

POZNÁMKA
OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ

UMÍSTĚNÍ

Pi (kW)

DÉLKA KABELU (m)

40A/3

WL.RPO_VŘJCHUC

PRAFLADur-J RE P60-R 3x1,5

ÚSTŘEDNA NUC. VĚTR. CHUC
RPO_VŘJCHUC

ZÁLOŽNÍ ZDROJ 1.21

0,2

-

B10/1
-

POSPOJOVAT KOVOVÉ NEŽIVÉ ČÁSTI
DOPLŇKOVÉ OCHRANNÉ POSPOJENÍ

N

PE

WL.RPO_UPSVSTUP

PRAFLADur-J RE P60-R 5x6

UPS
RPO_UPSVSTUP

ZÁLOŽNÍ ZDROJ 1.21

-

-

C25/1
-

WL.RPO_UPSVÝSTUP

PRAFLADur-J RE P60-R 5x6

UPS
RPO_UPSVÝSTUP

ZÁLOŽNÍ ZDROJ 1.21

-

-

C25/1
-

WL.RPO_VV1

PRAFLADur-J RE P60-R 3x2,5

VENTILÁTOR CHUC
RPO_VV1

CHODBA 1.01

0,813

-

C10/1
-

WL.RPO_VKL1

PRAFLADur-J RE P60-R 3x1,5

KLAPKA CHUC
RPO_VKL1

CHODBA 1.01

0,003

-

B10/1
-

B2/1

24VDC/1A
+

-

L

N
20A/2R2Z

24VDC

KONTAKT ŘJ CHUC - MIMO ROZVÁDĚČ

20A/2R2Z
24VDC

20A/2R2Z
24VDC

20A/2R2Z
24VDC

WL.RPO

PRAFLADur-J RE P60-R 4x16

ROZV. POŽ. OCHRANY
RPO

1.21 ZÁLOŽNÍ ZDROJ

-

-


	Listy
	Model


