
NAVAZUJÍCÍ MÍSTNÍ
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Protlak pod komunikací Ø 120 mm
- křížení kanalizace - nutno ověřit

hloubku uložení!

Překop komunikace
- založit 1x kabel. chr. Ø 110 mm

křížení STL

Kabel NN uložit do bet. kabelových žlabů do vzdálenosti
1,0 m na každou sztranu od základu stožáru VO.

Hrana základu stožáru VO od STL bude min. 0,5 m!

Překop vjezdu k RD - koordinace s
vlastníkem nemovitosti tak, aby nedošlo k
nedorozumnění v případě nutnosti vyjetí s
automobilem a přístupu do nemovitosti!

Křížení přípojek inž. sítí k RD!
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Vyhnout se parcelní hranici
soukromého vlastníka!

PSVO

V překopu komunikace založit
1x kabel. chr. Ø 110 mm

MARKVARTICE

Horní Dražky

fotbalové hřiště
koupaliště

4/8

výložník
2,0 m

výložník
2,0 m

výložník 1,5 x 1,5 m, 90°

výložník 1,5 x 1,5 m, 180°

výložník 1,5 x 1,5 m, 180°

S

- Stávající amplión místního rozhlasu, osazen na stožáru VO ve výšce 4,5 m.

- Silniční stožár veřejného osvětlení
-- jmenovitá výška 7 m, žárově zinkovaný, spodní část chráněna

termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-výzbroje
-- délka výložníku 1,0 m, není-li v situaci řečeno jinak
-- Svítidlo bude schváleného typu majitelem VO - Městys Rokytnice n. R. dle

světelně technického výpočtu.

- Kabelová trasa VO s ochranným pásmem 1,0 m
-- kabel CYKY-J uložen v kabelové chráničce Ø 75 mm
-- uzemnění FeZn 30x4 mm; připojení stožárů a skříní kulatinou FeZn Ø 10 mm
-- svazek datových rozvodů optochrániček HDPE dle schéma napájení
-- v překopech komunikací založit rezervní kabel. chr. Ø 110 mm

LEGENDA NOVĚ PROJEKTOVANÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO):

- Pojistková skříň VO osazena na betonovém distribučním stožáru NN
-- Ke stožáru bude skříň kotvena pásky bandimex ve výšce přibližně 3,5 m

nad niveletou terénu
-- Skříně budou zapojeny do zokruhovaných rozvodů. Z tohotodůvodu je nutno

respektovat stejný sled fází! Skříně budou vybaveny tabulkou s nápisem
POZOR ZPĚTNÝ PROUD!

-- Kabelové svody budou od skříně až do země (cca 20 cm v zemi) uloženy v
elektroinstalační trubce, které budou k betonovému distribučnímu stožáru
kotveny pásky bandimex.

-- Připojení na venkovní vedení bude pomocí izolovaných proudových
odbočných svorek kabelem AYKY 4x16 mm² přes bleskojistku.

- Bleskojistka na venkovním vedení VO.

- Pojistková skříň VO - pilíř schváleného typu majitelem VO
-- Zapojení skříně bude dle přílohového schéma zapojení
-- Skříně budou zapojeny do zokruhovaných rozvodů. Z tohotodůvodu je nutno

respektovat stejný sled fází! Skříně budou vybaveny tabulkou s nápisem
POZOR ZPĚTNÝ PROUD!
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- parcelní hranice

- parcelní číslo

- vnitřní kresba KN

- číslo popisné

LEGENDA KN:

- polohopis

KATASTRÁLNÍ ZNAČKY:

zeleň
vodní plocha
zahrada
lesní pozemek
neplodná půda
trvalý travní porost
hřbitov, urnový háj
nemovitá kulturní památka
předměty malého rozsahu
(zvonice,pomník,socha,památník,mohyla,kříž,boží muka)

- kanalizace dešťová (VAS)

VO VO

- kabelové vedení NN (EG.D)
- venkovní vedení NN (EG.D)

- plynovod STL (GasNet)

~ ~ ~ ~ - metalické vedení SEK (CETIN)

- veřejné osvětlení (městys Rokytnice n. R.)

- nadzemní vedení SEK (CETIN)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- kanalizace splašková (VAS)

- vodovod (VAS)

MÍSTO STAVBY

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ:

S

stávající navržené

POZNÁMKY:
- Osazení základů stožárů VO bude respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí.
- Vyjádření ostatních správců sítí je nutné respektovat ve všech ohledech!
- Výkopové práce se budou provádět za dodržení podmínek ostatních správců inženýrských sítí, zejména pak VAS, GasNet,

EG.D, CETIN a Městys Rokytnice n. R. (VO a MR).
- Připojení nového VO na stávající rozvod se bude realizovat během prací tak, aby nevznikla odstávka stávající soustavy VO v

nočních hodinách.
- Výkopové práce v blízkosti či ochranných pásmech ostatních inženýrských sítí je třeba provádět opatrně ručně.
- Práce na stávajícím i novém VO budou prováděny v koordinaci s majitelem VO. PŘED ZÁSYPEM KABELOVÉ TRASY SE

MUSÍ PROVÉST KONSTROLA ULOŽENÍ PROJEKTOVANÉHO VEDENÍ TECHNIKEM MAJITELE VO V ROKYTNICI N. R.!!!
- Kabelová trasa bude před zásypem geodeticky zaměřena.
- Překopy vjezdů budou oznámeny majitelům s týdenním předstihem před zahájením vlastního překopu tak, aby se předešlo

jakémukoli nedorozumnění. Přístup do nemovitostí bude zajištěn pochozím přemostěním se zábradlím šířky alespoň 120 cm.
- Zemní práce v blízkosti kořenového systému stávající vzrostlé zeleně budou prováděny ručně s ohledem na stávající

kořenový systém. Práce budou prováděny za dodržení ochranných opatření stanovených ČSN 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

SEZNAM STAVBOU DOTČENÝCH PARCEL A JEJICH VLASTNÍKŮ:
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