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LEGENDA

stožár světelné signalizace

řadič SSZ

přepínač BŽ

nová trasa kabelů SSZ

rušená stávající trasa kabelů VO

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS

35/60 - silové kabely (1xØ110)1

35/60 - silové a sdělovací kabely (1xØ110+1xØ50) - převěs3

35/60 - silové a sdělovací kabely (1xØ110+1xØ50)2

stávající stožár VO

bezbariérová úprava

stávající zábradlí

stávající sloupek SDZ

sloup vedení NN

signální a varovný pás

bezbariérová úprava

rozšíření vyčkávací plochy 

nové zábradlí

rušený stožár VO

elektroměrová skříň s jištěním (MJS)

D.2.3

KABELOVÝ PLÁN

SSZ PPCH v obci Křešice

SEVER

Práce v blízkosti zařízení jiných správců musí být prováděny ručně a s maximální opatrností. Umístění zařízení SSZ

musí být provedeno dle ČSN 736005 a platného vyjádření správců poduličních zařízení. V případě kolize trasy

kabelů SSZ s vedením jiných správců dojde k odklonu trasy kabelů SSZ. V případě kolize základu sloupu SSZ

s kabely jiných správců, bude v základu sloupu SSZ pro tyto kabely zřízen prostup.
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