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rozvodná soustava:

síť TN-C; 3+PEN; ~50Hz; 400/230V
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Legenda:

Stávající nadzemní vedení NN ČEZ
Stávající zemní vedení kNN ČEZ
Zábrana - ocelové lano
Nezaměřený průběh sítě O2 Telefónica (metalický kabel)
Sítě RWE

Vodovod

Krajnice komunikace

Projektované zemní vedení kNN (VO)

Stávající zemní vedení pro VO
Kanalizace

Projektovaná kabelová chránička

Stávající  betonový stožár
Projektované veřejné osvětlení (VO)

Stávající veřejné osvětlení - obecně (VO)
Demontované veřejné osvětlení (VO)

ochrana samočinným odpojením od zdroje:

dle ČSN 33 2000-4-41

ostatní potřebné údaje:

Technická zpráva
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