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Ochrana PND: automatickym odlgo'enim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

Proudova soustava: TN-C-S, 3+PEN, 3+N+PE

Autorizoval: | Ing. Zbynék Pecina, Projektovaniel. zafizeni, Fiignerova 8, 586 01 Jihlava, & CKAIT 1400049

Akce :

NOVOSTAVBA HASICSKE ZBROJNICE
NAP.C. ST. 26/1,
K.U. VYSOKE STUDNICE

Bc. Adam Novak

Projektovani el. zafizeni
Cejle 158, Batelov

mobil: 732 498 049
mail: novakadamc@gmail.com

Stupen: DSP
D.1.4.D - Zafizeni silnoproudé elektrotechniky v€etné hromosvodu Datum: gerven 2023
Investor: Obec Vysoké Studnice, Vysoké Studnice 122, Format: 2xA4

588 21 Vysoké Studnice

Vykres :

Schéma - pfipojka NN a venkovni rozvody

Cislo zakazky: ¢2022034

Méfitko :

Kopie ¢€.: Vykres ¢.:
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