
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 

 

Sociální služby města Havlíčkova Brodu vyzvalo dodavatele k podání nabídky zakázky malého rozsahu 

na dodání „Mobilního diesel. agregátu kapotovaného na brzděném podvozku“ a jeden z dodavatelů 

písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace. 

Zadavatel v souladu s podmínkami výzvy k podání nabídky podává následující vysvětlení: 

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

1. Požadovaný výkon 150 kVA je myšlen jako jmenovitý (=PRIME) , anebo záskokový (=STANDBY)? 

2. DG na podvozku má být deklarován v COC jako komplet, tj. mobilní EC, anebo DG bude jen 

upevněný náklad?  

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace: 

1. Požadovaný výkon 150 kVA je myšlen jako celkový výkon soustrojí. Záskokový výkon 120 kV.  

DG tedy bude fungovat v režimu STANBY (mobilní záložní zdroj pro mimořádné události). 

2. DG bude deklarován v COC jako komplet (pevně a neoddělitelně spojen s podvozkem). 

 

S podzravem a přáním hezkého dne 

Sociální služby města Havlíčkova Brodu 

 

 

 

 

 


