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— ROZDELOVAC/SBERAC POTRUBI OD VRTU
— PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL, JMENOVITY VYKON 24kW
— AKUMULACE 0 OBJEMU 600 I, VCETNE TEPELNE IZOLACE, PRUMER NADOBY 750mm
KOMBINOVANY ROZDELOVAG/SBERAC, PN6, MAX. PRUTOK 5m3/h, MODUL 100, VC. UCHYCENI A T
— EXPANZOMAT O OBJEMU 140 I, PLNENI 150kPa, NADOBA 6bar

— NEGATIWI ZASOBNIK TV K TEPELNEMU CERPADLU, OBJEM 500 |
— DEMINERALIZACNI KOLONA PRO DOPLNOVANI VODY DO SYSTEMU

PRIVODNI A ZPETNE POTRUBI 0D VRTU
PRIVODNI A ZPETNE POTRUBI VYTAPENI

EXPANZNI POTRUBI
DOPLNOVACI POTRUBI

JEDNOTNY SPAD

0,3%

VI — VYTAPENI OTOPNMI TELESY, 1. A 2NP — SOC. ZAZEMI, VSTUP, GALERIE, NARADOVNA, 8,38kW; 55/45C
V2 — PODLAHOVE VYTAPENI, SAL, PRISALI, 7,54kW, 40/31C
— V3 — VYTAPENI OTOPNYMI TELESY, RESTAURACE A PRISLUSENSTVI K RESTAURACI, 5,77kW, 55/45¢C
V4 — VETEV PRO OHREV VODY PRO VZT, 27,85kW, 55/45°C; 31kPa
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