
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ ROZVÁDĚČE: 3 + PE + N,stř.50 Hz,230VAC,400 VAC,TN-S   

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: DLE ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.1.1
ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE čl.413.1.1.1

DLE ČSN 33 2000-3 čl. 312.2.1

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM čl.413.1.3.8

PRO VÝROBU ROZVÁDĚČÚ JE NUTNÉ VLASTNIT OPRÁVNĚNÍ VE SMYSLU VYHL.20/79 Sb,
ROVNĚŽ TAK PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DLE ČSN EN 45014.

OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

EL. ROZVÁDĚČ RP
OBSAZENÉ MODULY

ROZMĚRY DxVxH

TYP A PROVEDENÍ

dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘED NEBEZP. DOTYK. NAPĚTÍM: 

3+PE+N stř.50Hz, 230/400V TN-S

OSTATNÍ NAPĚTÍ - OVLÁDÁNÍ:

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

BARVA NÁTĚRU

POZNÁMKA 

VÝVODY

POČET POLÍ

PŘÍVOD
KRYTÍ

OZNAČENÍ

1+N stř.50Hz, 230V

ROZVÁDĚČE VYROBIT V SOULADU

S ČSN EN 60439-1

HOREM

dle typu

vestavný

RP

IP 40 / IP20

SPODEM

Před zahájením prací je nutno u
veškerých technologických zařízení
ověřit přímo na stavbě přesné
umístění a způsob zapojení, v
koordinaci s ostatními profesemi a
dodavateli.
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Obsah:
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Typy skříňí:

Krytí: IP40/20

OCELOPLECHOVÝ, NÁSTĚNNÝ, 72M 

POZNÁMKA :
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FREKVENCE A TOLERANCE:

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:
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1/N/PE ~ 230V/50Hz

+5°C

40°C

10 kA

ANO

VRCHEM

50Hz, -1, +1%

RP

VNITŘNÍ, SUCHÉ

min IP30 / IP20

80%

NE

3/N/PE ~ 400/230V/50Hz
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Bezpečnostní tabulky dle
ČSN ISO 3864-1 (018011)

V rozváděči ponechat prostorovou rezervu pro případné doplnění dalších přístrojů.
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