Příloha č. 5
FOTODOKUMENTACE  ZVONICE  V UNČICÍCH – PŮVODNÍ  STAV

Čelní pohled                                                        Zadní pohled 
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Střecha zvonice – silná koroze a vyhnutý kříž              Detail poškození okapů a svodů   
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Exteriér – poškození omítek, elektroskříně 
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Popraskané omítky v horní části zvonice              Vstupní dveře – znehodnocený nátěr a                                 

                                                                                vystouplé latění
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Záklop z prken – znehodnocené trámy, vadné bednění – riziko úrazu
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Okenice – znehodnocený nátěr                                  Vnitřní rozvaděč riziko úrazu

žaluzií a mříží                                                              podmáčená stěna s plísní 
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Funkční zvonice

