
 
 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace 
 

Dodatečné informace č. 2 k Zadávací dokumentaci 
 
 
Zadavatel: INPROMA, spol. s r.o.     
Sídlo:   Tyršova 161, 289 33 Křinec    
IČ:   16577604 
 
Název veřejné zakázky:  
„FVE INPROMA 0,5 MWp“ 
 
Zadavatel sděluje následující Dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše 
uvedené veřejné zakázce na dodávky. 
 
 
Dotaz uchazeče: 
Dle technické specifikace je požadován parametr "Schopnost dodávky jalového výkonu 
(kompenzace účiníku PF) v rozsahu 0,3i ~ 0,3c". 
Je možné použít systém bateriových střídačů s regulačním rozsahem 1,0i ~ 1,0c? 
 
Odpověď zadavatele: 
Ano, lze použít systém bateriových střídačů s regulačním rozsahem 1,0i ~ 1,0c. 
 
 
 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno stejným způsobem, jako byla uveřejněna 
zadávací dokumentace. 
 
 
Ostrava, dne 20.5.2022 
 
 
Ing. Tomáš Maceček 
pověřen výkonem zadavatelských činností 
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