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Zadavatel, EOP Distribuce, a.s., obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek (dotazy) 
k Zadávací dokumentaci na zakázku: 

 

 Pce, HV A - Rek. HV přípojky PS A 030  

a  

Pce, HV A - Rek. HV přípojky PS A 033 

 

Na základě obdržené žádosti poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení 
zadávacích podmínek.  
 

Dotaz č. 1 

Položkový rozpočet části Pce, HV ARek. HV přípojky PS A 030 neobsahuje zpětnou montáž 
krycích desek betonového kolektoru. Požadavek na zpětnou montáž zákrytových desek je 
uveden ve výkresové dokumentaci D.1. Stavebně konstrukční části – situace – č. výkresu 2. 
Žádáme zadavatele o doplnění. 

Odpověď zadavatele: 

Položka byla do výkazu výměr doplněna a výkaz výměr je součástí tohoto vysvětlení 
zadávacích podmínek jako Příloha č.1. 

 

Dotaz č. 2 

V zadávací dokumentaci pro část Pce, HV A - Rek. HV přípojky PS A033 chybí specifikace 
materiálu předizolovaného potrubí a komponent. Žádáme zadavatele o doplnění. 

Odpověď zadavatele: 

Specifikace materiálu předizolovaného potrubí a komponent je přílohou č. 2 tohoto vysvětlení 
zadávacích podmínek. Znovu upozorňujeme, že tento materiál není předmětem plnění 
zhotovitele. 

  

Dotaz č. 3 

Odpověď zadavatele: 

Položka za úhrady poplatku za užití veřejného prostranství je v položkovém rozpočtu uvedena 
takto: 

105 K 053203000r Úhrady za užití prostranství zábor 30dní m2 700,000  
  

Rozpočet je součástí tohoto vysvětlení zadávacích podmínek jako Příloha č.3. 
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Dotaz č. 4 

Položkové rozpočty na Pce, HV ARek. HV přípojky PS A 030 a Pce, HV A - Rek. HV přípojky 
PS A033 neobsahuji položky a specifikace provizorního propoje, který je součásti plnění dle 
SoD. Chápeme správně, že uchazeč ocení realizace provizorního propoje a uvede cenu 
v položce č. 73 Zajištění přechodového stavu – zásobování teplem pro PS 030 a PS033? 

Odpověď zadavatele: 

Uchazeč uvede cenu za montáž a demontáž provizorního propoje do bodu IV. Cena díla, a to 
samostatně za provizorní propoj v bodě c)  a zahrne ji do součtu celkové ceny díla.  

Dále tuto cenu uvede do ceny  díla v Příloze č.1 Nabídkový list, jako „Cena za horkovodní 
propoj 2x DN 65/DN50 pro PS A 030“ a „Cena za horkovodní propoj 1x DN 65 pro PS A 033“ a 
tyto ceny zahrne do položky „ Nabídková cena celkem v Kč bez DPH“.  

Do rozpočtu se cena za provizorní propoj neuvede, a to ani v bodě č. 73. 

 

Dotaz č. 5 

Žádáme zadavatele o uvedení provozní teploty a tlaku media pro provizorní propojeni objektu 
výměníkových stanic PS033 a PS030 z důvodu dilatace potrubí a případně nutnosti vybudovaní 
kompenzace na trase provizního vedeni. 

 

Odpověď zadavatele: 

Letní provozní teplota media pro provizorní propojeni objektu výměníkových stanic PS033 a 
PS030  je 100°C a tlak je 16bar, konstrukční 120PN 25bar. 

 

Dotaz č. 6 (stejný dotaz jako Dotaz č.3) 

V rozpočtu části Pce, HV A - rekonstrukce přípojky PS A033, schází položka pro nacenění 
poplatků za zvl.užívání veřejného prostranství a komunikací. 

 

Odpověď zadavatele:  

Položka za úhrady poplatku za užití veřejného prostranství je v položkovém rozpočtu uvedena 
takto: 

105 K 053203000r Úhrady za užití prostranství zábor 30dní m2 700,000  
  

Rozpočet je součástí tohoto vysvětlení zadávacích podmínek jako Příloha č.3 
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Dotaz č. 7 

Položkový rozpočet části Pce, HV ARek. HV přípojky PS A 030 části zásobování teplem 
položka č. 57 Přivařovací kulový kohout DN 32 tmax 180°C PN40 kvs 160 je uvedeno 6 ks, ale 
položka č. 56 Montáž armatury přivařovací PN 25-40 DN 32 obsahuje pouze 3 ks. Žádáme 
zadavatele o opravu počtu kusu kulových kohoutu u montáže. 

 

Odpověď zadavatele: 

Položka byla ve výkazu výměr upravena tak, aby množství montáže kulových kohoutů 
odpovídalo a upravený výkaz výměr je součástí tohoto vysvětlení zadávacích podmínek jako 
Příloha č.1. 

 

Poznámka: 

Upozorňujeme, že v přiložených výkazech byly upraveny položky, proto pro nacenění 
použijte tyto nové výkazy výměr. 

 

Příloha č.1 – Výkaz výměr -  k dotazu č. 1 a 7 

Příloha č.2 –  Výkaz výměr k dotazu č. 2 

Příloha č.3 -  Výkaz výměr k dotazu č. 3 a 6 

 

 

V Opatovicích nad Labem dne - dle elektronického podpisu 

 

 

................................... 

Ing. Karel Čipera 
ředitel společnosti 
EOP Distribuce, a.s. 
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