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NAPOJOVACÍ BOD EL.PŘÍPOJKY

VE STÁVAJÍCÍ DISTRIBUČNÍ SKŘÍNI HDS (SP5)

+ VYBUDOVAT ZDĚNÝ PILÍŘ PRO ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ RE

EL. PILÍŘ - ZAHRNUJE ROZVÁDĚČ R-ATS

+ SKŘÍŇ MaR A DÁLK.PŘENOSU DAT

VIZ SCHÉMA PŘÍPOJKY 

(řeší PD D.2.2 PS 02-ATS-ASŘTP)

A PŮDORYS ATS

STÁVAJÍCÍ  KABELOVOD V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ 

VYVĚSIT A ZAJISTIT PROTI POŠKOZENÍ

PŘI ZÁHOZU RÝHY ULOŽIT V CHRÁNIČCE

ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU

VE SVAHU UKOTVIT PROTI SESUVU

VIZ SCHÉMA PŘÍPOJKY SO.03-D.1.b.2

VODOVOD V
1 P

E D
110

PŘIVADĚČ V1 PE D110


