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Ing. Jan Nedvěd

ED4 - Koncový spínač s pružinou - signalizace otevření poklopu akumulační komory
ED3 - Koncový spínač s pružinou - signalizace otevření poklopu armaturní komory
ED2 - Koncový spínač s kladkou - signalizace otevření dveří elektropilíře (dávkování)

M2 - Dávkovací čerpadlo chlornanu

ED1 - Koncový spínač s kladkou - signalizace otevření dveří elektropilíře (rozváděč)

M1 - Šoupátko s havarijní funkcní (bez napětí ZAVŘÍT)
ATS1 - Rozváděč ATS stanice
RM1 - Rozváděč stavební a technologické elektroinstalace

LIC1 - Ponorná tlaková sonda - měření výšky hladiny ve VDJ
LA1 - Elektrody - signalizace zaplavení podzemní armaturní komory
FIQ1 - Vodoměr s vysílačem impulsů - měření průtoku na nátoku do VDJ

LZ1.1 - Hladinová sonda (plovák) - signalizace min. hladiny ve VDJ

PIC2 - Vestavná tlaková sonda - měření tlaku výtlak ATS

LZ1.2 - Hladinová sonda (plovák) - signalizace max. hladiny ve VDJ
PIC1 - Vestavná tlaková sonda - měření tlaku sání ATS
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ZÁŘIVKOVÉ LED SVÍTIDLO 50W, 230V, IP66

ZÁSUVKA 400V/16A, 230V/16A

LED

XC1 XC2

AutoCAD SHX Text
Půdorys

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Řez A-A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Akumulační nádrž V = 46 m3 

AutoCAD SHX Text
±0,000

AutoCAD SHX Text
Nová stropní deska

AutoCAD SHX Text
Nové trubní vystrojení VDJ

AutoCAD SHX Text
Přítok,odběr DN80

AutoCAD SHX Text
Trativod DN100

AutoCAD SHX Text
nerezový poklop 1000x800, uzamykatelný, s odvětráním s filtrační vložkou

AutoCAD SHX Text
Poklop 800x800, uzamykatelný

AutoCAD SHX Text
Přepad DN100

AutoCAD SHX Text
Výtlak z ATS DN80

AutoCAD SHX Text
Automatická tlaková stanice pro horní tlakové pásmo

AutoCAD SHX Text
VK

AutoCAD SHX Text
ATS

AutoCAD SHX Text
-0,33

AutoCAD SHX Text
Akumulační nádrž V = 46 m3 

AutoCAD SHX Text
-0,78

AutoCAD SHX Text
+2,00

AutoCAD SHX Text
Zděný pilíř

AutoCAD SHX Text
Nerez. vtokový koš

AutoCAD SHX Text
DN100

AutoCAD SHX Text
DN80

AutoCAD SHX Text
DN80

AutoCAD SHX Text
DN50

AutoCAD SHX Text
INVESTOR

AutoCAD SHX Text
NÁZEV STAVBY

AutoCAD SHX Text
OBSAH VÝKRESU

AutoCAD SHX Text
HLAV. INŽ. PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
AUTORIZOVANÁ OSOBA

AutoCAD SHX Text
ČÍS. VÝKRESU

AutoCAD SHX Text
ČÍS. SOUPRAVY

AutoCAD SHX Text
Inženýrská a projektová kancelář

AutoCAD SHX Text
V Í T E K

AutoCAD SHX Text
ZAK. ČÍSLO

AutoCAD SHX Text
PIK

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
SOUBOR

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ

AutoCAD SHX Text
FORMÁT

AutoCAD SHX Text
ATELIER

AutoCAD SHX Text
OsRP

AutoCAD SHX Text
KÚ

AutoCAD SHX Text
PERGL

AutoCAD SHX Text
NEDVĚD

AutoCAD SHX Text
KOTEK

AutoCAD SHX Text
DALÍK

AutoCAD SHX Text
OBEC KOSOVA HORA

AutoCAD SHX Text
SEDLČANY

AutoCAD SHX Text
STŘEDOČESKÝ

AutoCAD SHX Text
KOSOVA HORA

AutoCAD SHX Text
JANOV A DOHNALOVA LHOTA

AutoCAD SHX Text
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

AutoCAD SHX Text
PRAHA

AutoCAD SHX Text
01/2025

AutoCAD SHX Text
DPS

AutoCAD SHX Text
2xA4

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
25-040

AutoCAD SHX Text
ELEKTROINSTALACE VDJ - DISPOZICE

AutoCAD SHX Text
D.2.2.4.2

AutoCAD SHX Text
Odp. projektant

AutoCAD SHX Text
Kreslil:

AutoCAD SHX Text
ING. JAN NEDVĚD

AutoCAD SHX Text
ING. JAN PERGL


	Listy a pohledy
	D.2.2.4.2


