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ULOŽENÍ KABELŮ

V PVC TRUBCE

VE VKLÁDACÍ LIŠTĚ

V PLECHOVÉM ŽLABU

V DRÁTĚNÉM ŽLABU

V ZEMI

LEGENDA

ED4 - Koncový spínač s pružinou - signalizace otevření poklopu akumulační komory
ED3 - Koncový spínač s pružinou - signalizace otevření poklopu armaturní komory
ED2 - Koncový spínač s kladkou - signalizace otevření dveří elektropilíře (dávkování)

SNÍMAČ, MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ

ROZVÁDĚČ

POHON~3
M1

PIC
1

M2 - Dávkovací čerpadlo chlornanu

ED1 - Koncový spínač s kladkou - signalizace otevření dveří elektropilíře (rozváděč)

M1 - Šoupátko s havarijní funkcní (bez napětí ZAVŘÍT)
ATS1 - Rozváděč ATS stanice
RM1 - Rozváděč stavební a technologické elektroinstalace

LIC1 - Ponorná tlaková sonda - měření výšky hladiny ve VDJ
LA1 - Elektrody - signalizace zaplavení podzemní armaturní komory
FIQ1 - Vodoměr s vysílačem impulsů - měření průtoku na nátoku do VDJ

LZ1.1 - Hladinová sonda (plovák) - signalizace min. hladiny ve VDJ

PIC2 - Vestavná tlaková sonda - měření tlaku výtlak ATS

LZ1.2 - Hladinová sonda (plovák) - signalizace max. hladiny ve VDJ
PIC1 - Vestavná tlaková sonda - měření tlaku sání ATS

KABELOVÁ TRASA

ODBOČNÁ KRABICE

MET

ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 230V/16A, IP44

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZ. 1

ZÁŘIVKOVÉ LED SVÍTIDLO 50W, 230V, IP66

ZÁSUVKA 400V/16A, 230V/16A

LED

XC1 XC2
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