LEGENDA:
————————— POTRUBNI ROZVODY STUDENE PITNE VODY — PPR PN20

————————— POTRUBNI ROZVODY CIRKULACE — PPR PN20
———— — POTRUBNI ROZVODY TEPLE VODY — PPR PN20
e — POTRUBNI ROZVODY TEPLE VODY SE SNIZENOU TEPLOTOU — PPR PN20
= =="="= POTRUBI VEDENE V PODLAZE
U,WC... oznateni zakizovacicH PREDMETO

POZNAMKY:

. VYSKY NAPOJENI VODY NA ZARIZOVACI PREDMETY SE MUZOU LISIT PODLE VYBERU
KONKRETNIHO VYROBKU

. VESKERE LEZATE ROZVODY BUDOU VEDENY NAD PODHLEDEM, POKUD VE VYKRESE NENI
RECENO JINAK.

. PROSTUPY ROZVODU A INSTALACI POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI MUSI BYT UTESNENY
POMOCI MANZET, TMELU A JINYCH VYROBKU, JEJICHZ POZARNI ODOLNOST JE URCENA
POZARNI ODOLNOSTI PROSTUPOVE KONSTRUKCE — DLE PBR

. VSECHNA POTRUBNI VEDENI JSOU PROVEDENA V MINIMALNIM SPADU 0,3% SMEREM K

‘< w VYTOKOVE ARMATURE
. NA STAVBE JE NUTNA KOORDINACE SE VSEMI PROFESEMI !

TABULKA MISTNOSTI:
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U /Um uMyADLO/UMWVATKO
} } } } } }—{ }7 2.01 CHODBA 43.16 / - odpad 530 mm nad &p. - sifon chrom DN40
H 1 H H al H H al H —— H I I H H T I H - voda SV+TV 580 mm nad &p. — 2x RV 1/2'x3/8"; roztet 100 mm + umyv. stojankovd baterie
2.02 SATNA 4.70
KERAMICKA / VYTVARNA UMWADLO DETSKE
2.03 D\'LQA ! 61.63 U2 — odpad 330 mm nad &p. - sifon chrom DN40
- voda SV4TV 380 mm nad &p. — 2x RV 1/2'x3/8”; rozte¢ 100 mm + umyv. stojankova baterie
2.04 SATNA 19.27
2102 . WC  kwozer
I 2.05 HERNA /' LEHARNA 128.21 - z0vésny klozet a nddrzka do lehké stény — vydka seddku 450 mm nad &.p.
- odpad cca 225 mm nad &.p.
@ 2.06 WC DETI 15.32 - voda SV 1000 mm nad &.p.
2.07 CHODBA 493 WC2  kiozer (detsky)
— z@vésny klozet a nddrzka do lehké stény — vjdka seddku snizena dle poZadavku investora
2.08 We UCITELE 3.68
D S SPRCHA
. - odpad pod Zlabem vodorovny cca 70 mm pod &.p. — sifon DNSQ
2.09 SKLAD LOZEK /8 — ndsténnd sprchovd baterie napojeni 1100 mm nad &.p. + prepinat + hlavovd sprcha ze stény
ﬁ 2.10 CHODBA 3.75 S2  serom (d¥tskd)
[ \ [ \ 2.11 | PRIPRAVNA / VYDEJ JIDLA | 18.33 - odpad pod Zlabem vodorovnj cca 70 mm pod €.p. — sifon DN5O
H B H r ‘ ! ‘ ! — ndsténnd sprchovd baterie — napojeni 850 mm nad &.p. + pfepinal + hlavovd sprcha ze stény
A4 212 SATNA 18.26
] 2.01 —— D okez
— 213 HERNA / LEHARNA 128.24 - odpad cca 550 mm nad &.p. — sifon chrom DN50
S - voda SV + TV na dno kuch. sk¥in& — 2x RV 1/2'x3/8"; rozte¢ 100 mm
[ & @ . 2.14 WC DETI 15.37
W_D —— P PRACKA
5x U2 \/9 Ki 2.15 WC UCITELE 2.86 - odpad 550 mm nad &p. - kombinovang sifon DN4Q pratka + suitka
(380 rom) — R )16 KD LZEk ) - 1x RV 1/2x3/4" pratkovy, v§&ka 450 mm - na osu s odpadem
X 3 = - \/3 S\/725><4A2 2.17 SKLAD 17.74 Su  sustxa
2 P 2 2 [ : i i - odpad 550 nad &p. — kombinovany sifon DN40 pratka + susitka
S & = = TV=32x5.4 ~ == .
g ' 4 - 212 - o 2 5 v 5 5 el . 218 PRADECA o83 MN  wreka ngoos!
% SV-40x6.7 s e X 2 2 2 2 ==
L 5 ! L o & & & I 1 5 S 1@ | 219 SKLAD 4.37 - odpad 400 mm nad &p. — my&kovj podomitkovy ’:‘sifon
| [ | | | ~ voda SV 500 mm nad &p. mygkovy ventil RV 1/2
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¢ (1000 fim) S d g S I« B O ( % — Yl sm2 WC3 5 x WC2 2.15WC |[4 [PV 292
| 20x3.4 4! (850_mm) L V S || (850-mm) (600 ) (800 —_—
= 2! _— $ mm m 1000
VI = 5 X WC2, g5 3 / 2.0 | : G 214 (100 )
' 2/ 3064 (800 mm) (600 mm) B - — ]
TV=32x5.4 Z : mm
EZ 2.07 2.04 \Va v O ]
SV—30%5, 4=1 4'2‘:v - [(TTTT T T T I T T T I TTTTTTT] bl . vz — [(TTTTITITT LRI ITITITITITITTTT) 216
A/ (580 mm) TV=25x4.2 K40 2% ! y
%[20,57.08 = ' Um [ V8 = 6x U2
25%4.2 | — SV-25x4.2 - (580 mm) JR— [— (380 mm) q
A . / \ : SV-20x3.4 N L
Lo %] 219 — I : 220
@Iifij (1150 mm) D Y > /
2 | | HEEER (00 ) — — : .
L : : o f =
[ ~— “— \ ~ ‘ — — i /ﬁ‘ }
| V10
LL:@ TV=32x5.4
20x3.2 SV-32x5.4 —

TV=32x5.4
SV-32x5.4 PROSTUP PRO MRIZKU VZT~ @

900%200—5.h.=+2.400

5

TV-32x0.4
SV=32x5.4

— 70

O
.
O

.

O

7
7
P
P
P

OO
®:
O3
.
3k
U
=
N
N
—
o
o
o

2.05

-
7

—y

N

\
OO

O

=
SN LS
)
-
-
)
-
-

AL v

7
x L~

TV=20x3.4 @
A Q @ SV=20%x3.4 @

1]
|
\ Al _r

\
W S-JTSK / Bpv +0.00 = 193,90
| MS KOVARSKA Il

REKONSTRUKCE OBJEKTU
U SKOLICKY 2176/1, 217713

E—
1]
P

V6 o= . @
O

ﬁ?
S
Q
8
QO
O
.
Q

()
—=
—
—
—=
NI
—=
-

/\ /\ /\ /\ /\ OBJEDNATEL Sokolovska 14/324, 180 49 Praho 9 | | STUPEN DOKUNENTACE
H L . L . H L d L . L . H L . H L d L . H L d L . L . H L d MC PRAHA 9 IC: 00063894 | | DPS/DVZ
ZHOTOVITEL, GENERALNI PROJEKTANT  Gorgzqov 3555, Nové Mesto, 120 00 Prahg 2 | | DATUM
ArtStat s.r.o. IC: 03613755 1212025
[14.120]
ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANE CASTI Vrchlického 1590, 436 01 Litvinov RAZITKO, PODPIS
HL PROJEKT s.r.0. IC: 27286517

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
Ing. Josef Holub
VYPRACOVAL

Jift Hofman

SPECIALIZOVANA CAST PARE
ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE
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