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------ POTRUBNI ROZVODY STUDENE PITNE VODY — PPR PN20
------- POTRUBNI ROZVODY CIRKULACE — PPR PN20
-------- — POTRUBNI ROZVODY TEPLE VODY — PPR PN20

POTRUBNI ROZVODY TEPLE VODY SE SNIZENOU TEPLOTOU — PPR PN20

— = = — POTRUBI VEDENE V PODLAZE
U,WC... OZNACENI ZARIZOVACICH PREDMETU

POZNAMKY:

VWSKY NAPOJENI VODY NA ZARIZOVACI PREDMETY SE MUZOU LISIT PODLE VYBERU
KONKRETNIHO VYROBKU

VESKERE LEZATE ROZVODY BUDOU VEDENY NAD PODHLEDEM, POKUD VE VYKRESE NENI
RECENO JINAK.

PROSTUPY ROZVODU A INSTALACI POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI MUSI BYT UTESNENY
POMOCI MANZET, TMELU A JINYCH VYROBKU, JEJICHZ POZARNI ODOLNOST JE URCENA
POZARNI ODOLNOSTI PROSTUPOVE KONSTRUKCE — DLE PBR

VSECHNA POTRUBNI VEDENI JSOU PROVEDENA V MINIMALNIM SPADU 0,3% SMEREM K
WTOKOVE ARMATURE

NA STAVBE JE NUTNA KOORDINACE SE VSEMI PROFESEMI !!
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