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Ohrobec [539503] Ohrobec [109355]

Ohrobec [709352] Budova pro vzd lávání

st. 976, 438/1 Bez památkové ochrany

Bez památkové ochrany

Jedná se o objekt na parc. . st. 976, 438/1, k. ú. Ohrobec [709352]. 
Obvodové st ny jsou zd né a jsou opat eny tepelnou izolací tl. 100 mm. Podlaha na zemin  2. NP je zateplena. St ešní konstrukce bude zateplena min. izolací 
tl. 140 mm a EPS tl. 120 mm. Výpln  otvor  jsou s dvojskly, nové výpln  jsou navrženy s izola ními dvojskly. 
Jako zdroj tepla pro vytáp ní bude sloužit tepelné erpadlo vzduch-voda. P esný typ zdroje tepla nebyl  objednatelem ur en, pro výpo et bylo použito 
ú innosti dle SN 730331-1. Bude instalována akumula ní nádoba o objemu 500 l. Jako zdroj tepla pro oh ev teplé vody bude sloužit el. zásobníkový oh íva  o 
objemu 500 l. Budou instalovány lokální rekupera ní jednotky pro v trání u eben a jídelny. 
PENB byl vypracován na základ  podklad  dodaných zadavatelem. 
P i zm n  oproti výše uvedenému je nutné PENB revidovat.

Jídelna Vlastní profil (Jídelna)

Kabinety Vlastní profil (Kabinety)

U ebny Vlastní profil (U ebny)

Šatny Vlastní profil (Šatny)

Komunika ní prostory Vlastní profil (Komunika ní prostory)

Zázemí Vlastní profil (Zázemí)











St na tl. 440 mm s TI 100 mm

St na tl. 300 mm s TI 100 mm

St na tl. 440 mm

St na tl. 440 mm s TI 100 mm p íst.

St na tl. 300 mm p .

St ešní konstrukce pl. 1

St ešní konstrukce pl. 2

St ešní konstrukce p .

St ešní konstrukce sch.

Podlaha nad ext.

St na tl. 440 mm s TI k zem.

St na tl. 440 mm k z.

St na tl. 300 mm s TI k zem.

Podlaha na zemin  1. NP

Podlaha na zemin  1. NP p .

Podlaha na zemin  2. NP

Okno 254/70

Okno 163/93

Okno 163/140

Okno 300/280

Okno 203/180

Okno 163/180

Okno 90/180

Okno 98/180

Okno 100/140



Okno 297/93

Okno 98/93

Okno 377/180

Okno 295/180

Okno 205/200

Okno 98/78

Dve e 130/210

Dve e 170/240

Dve e 80/200

Dve e 180/210

Dve e 100/197

Sv tlík



Tepelné erpadlo

Biv. zdroj

Rekupera ní jednotky 4198,7

El. oh íva

Jídelna
b žný

Kabinety
b žný

U ebny
b žný

Šatny
b žný

Komunika ní prostory
b žný

Zázemí
b žný



Doporu uji zateplení podlahy na zemin  1. NP EPS tl. 120 mm.

Není vhodné.

Není vhodné.

ANO ANO ANO

Doporu uji osazení fotovoltaických panel . P íkladem nech  je osazení 
FVE o celkové ro ní výrob  soustavy 2,4 MWh.

NE NE NE

Není vhodné.

NE NE NE

Není vhodné.

NE NE NE

Není vhodné.

Doporu uji zateplení podlahy na zemin  1. NP EPS tl. 120 mm. Doporu uji osazení fotovoltaických panel . P íkladem nech  je osazení FVE o 
celkové ro ní výrob  soustavy 2,4 MWh.



Z1: jiná než obytná

Z2: jiná než obytná

Z3: jiná než obytná

Z4: jiná než obytná

Z5: jiná než obytná

Z6: jiná než obytná



STAVEBNÍ ÚPRAVY ZM NOU UŽÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
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