Protokol o urCeni vnéjSich vlivu —
Dle &SN 33 2000-5-51 ed. 3 \“\\\\\\ A

Priloha cislo D1.4.1.1 4792-24-3

Vypracovany komisi

V Vsoké Myto Dne 28.02.2024
Predseda Ing. Jan Shejbal

Clenové Markéta Krydova - projekt stavebni
Kubi¢kova, Martinek - projekt elektro

Ostatni

Nazev objektu ZS M. CHOCENSKEHO, KOLLAROVA 688, CHOCEN
Navrh Uprav hygienického zdzemi
Svételné a silnoproudé rozvody

Podklady CSN332000-5-51ed.3
CSN332000-4-41ed.3
CSN 332000-1ed.2
CSN332000-7-701ed.2

Popis objektu viz. technicka zprava v projektové dokumentaci - silnoprouda elektroinstalace

Rozhodnuti

Venkovni prostory

Stupen nebezpecnosti - prostory: zvlast nebezpecné Interval revize (r.): 1
AA 7 AE 5 A 1 AP 1 BA 4 BE 1

AB 7 AF 2 AK 1 AQ 2 BB 1 CB 1

AC 1 AG 1 AL 1 AR 2 BC 3 CA 1

AD 3 AH 1 AN 2 AS 2 BD 1

AM-1-1 AM-5-N AM-9-1 AM-24-1

AM-2-1 AM-6-N AM-21-N AM-25-1

AM-3-1 AM-7-N AM-22- 1 AM-31-1

AM-4-N AM-8-1 AM-23- 1 AM-41-N

Vnitini prostory

Stupen nebezpecénosti - prostory: normalni Interval revize (r.): 5
AA 5 AE 1 Al 1 AP 1 BA 4 BE 1

AB 5 AF 1 AK 1 AQ 1 BB 1 CB 1

AC 1 AG 1 AL 1 AR 1 BC 1 CA 1

AD 1 AH 1 AN 1 AS 1 BD 1

AM-1-1 AM-5-N AM-9-1 AM-24-1

AM-2-1 AM-6-N AM-21-N AM-25- 1

AM-3-1 AM-7-N AM-22- 1 AM-31-1

AM-4-N AM-8-1 AM-23- 1 AM-41-N

V umyvacich prostorach musi byt veskeré kryti el. zafizeni + umisténi v souladu s CSN 332000-7 -
701 ed.2, CSN332000-4-41ed.3, CSN332130ed. 3
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WC imobilni

Stupen nebezpec&nosti - prostory: nebezpecné Interval revize (r.): 5
AA 5 AE 1 A 1 AP 1 BA 3 BE 1
AB 5 AF 1 AK 1 AQ 1 BB 1 CB 1
AC 1 AG 1 AL 1 AR 1 BC 1 CA 1
AD 1 AH 1 AN 1 AS 1 BD 1

AM-1-1 AM-5-N AM-9-1 AM-24-1

AM-2-1 AM-6-N AM-21-N AM-25-1

AM-3-1 AM-7-N AM-22- 1 AM-31-1

AM-4-N AM-8-1 AM-23- 1 AM-41-N

Zaveér

Podpisy:
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