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LEGENDA INZENYRSKYCH SITI

STAVAJICI SITE

PODZEMNI VEDENI METALICKEHO KABELU (CETIN)
—m—m—m—m—=—  NADZEMNI VEDENI METALICKEHO KABELU (CETIN)
——————~ —  PODZEMNI VEDENI OPTICKEHO KABELU (CETIN)
77777777777777777777 NEZAMERENY PRUBEH KABELU (CETIN)

————— — PODZEMNI VEDENI KABELU NN (CEZ)

—————— — PODZEMNI VEDENI KABELU WN (CEZ)

e NADZEMNI VEDENI KABELU NN (CEZ)

e NADZEMNI VEDENI KABELU WN (CEZ)

—————— —  PODZEMNI VEDENi STREDOTLAKEHO PLYNU STL (GASNET)

e —— STAVAJICI JEDNOTNA KANALIZACE (VODOHOSPODARSKA SPOLEGNOST VRCHLICE-MALEC)
————— —  STAVAJICI VODOVODNI RAD (VODOHOSPODARSKA SPOLECNOST VRCHLICE-MALEC)
e —  STAVAJICI DESTOVA KANALIZACE (VODOHOSPODARSKA SPOLECNOST VRCHLICE-MALEC)
—x STAVAJICI LAMPY VO (MESTO ZnS)

— ——e———e—  STAVAJICI KABEL VEREJNEHO OSVETLENI (MESTO ZnS)

NAVRHOVANE SITE
S0—-301 - Vodohospoddiské objekty — de3tovd kandlizace

—m————— DESTOVA KANALIZACE (HLAVWNI RAD) — POTRUBI (SN10) S PLNYMI ZEBRY DN300 — 130,0 bm, DN400 — 280,0 bm,
DN500 - 190,0 bm

O DSso NAPOINA PLASTOVA KANALIZACNI SACHTA DN1000 NA DESTOVE KANALIZACI S LITINOVYM POKLOPEM D400 — 1ks

O D%1-14 PREFABRIKOVANE KANALIZACNI SACHTY DN1000 NA DESTOVE KANALIZACI S LITINOVYMI POKLOPY D400 — 14ks

F$1-3 Q FILTRACNI SACHTA DN1000 PRED VSAKOVACIM OBJEKTEM S LITINOVYM POKLOPEM D400 — 3ks

RS1-3 Q REGULACNI SACHTA DN1000 ZA VSAKOVACIM OBJEKTEM S LITINOVYM POKLOPEM D400 — 3ks

uUv1-14 :‘ PREFABRIKOVANA ULICNI, CHODNIKOVA VPUST DN500 S LITINOVYM, UZAMYKATELNYM POKLOPEM, D400 — 14ks

— PROVEDENI ZKOSENE HRANY (KORESPONDUJE SE ZKOSENIM SILNICNI OBRUBY)
— ULICNI VPUSTI BUDOU PRIPOJENY NA HLAVNI STOKU POTRUBIM ZEBROVANYM DN 200 (SN10)

"vOo1 1 VSAKOVACI OBJEKT O OBJEMU cca 8,3m3 (15,26x0,86x0,66m) — REGULOVANY ODTOK 0,7/s
L - — VSAKOVACI OBJEKT BUDE OSAZEN 2ks REVIZNICH SACHET DN600 (KORUGOVANA)

r\]éé _____ N VSAKOVACI OBJEKT O OBJEMU cca 15,3m3 (28,06x0,86x0,66m) — REGULOVANY ODTOK 1,01/s
e - — VSAKOVACI OBJEKT BUDE OSAZEN 2ks REVIZNICH SACHET DN60O (KORUGOVANA)

|_\76§ _____ B VSAKOVACI OBJEKT O OBJEMU cca 15,3m3 (28,06x0,86x0,66m) — REGULOVANY ODTOK 20,01/s
Loy J

— VSAKOVACI OBJEKT BUDE OSAZEN 2ks REVIZNICH SACHET DN60O (KORUGOVANA)
S0—401 - Elektro a sd&ovaci objekty — veFejné osvétlent

—_— = —w— ZEMNI ROZVOD VEREINEHO OSVETLENI (CYKY 5x16) — 510,0 bm
— KABEL BUDE OSAZEN DO CHRANICKY HDPE 110

POZNAMKY:
111! STAVBA BUDE KOORDINOVANA S VYSTAVBOU OPTICKEHO VEDENI SPOLECNOSTI T-MOBILE !!!!

VYZNACENI RESENYCH CASTi DOTCENE LOKALITY
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ZAKRESY PODZEMNICH INZENYRSKYCH ZARIZENi NESLOUZI JAKO VYTYCOVACI
VYKRES; PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI MUSI INVESTOR ZAJISTIT JEJICH
VYTYCENI SPRAVCEM SiTi A JEJICH OZNACENI NA MISTE DLE PLATNYCH PREDPISU
- SOUCASTI TETO SITUACE JSOU | VYJADRENI VC. PRILOH SPRAVCU JEDNOTLIVYCH
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STAVEBNIK Mésto Zru¢ nad Sazavou, Zamek 1, 28522 Zru¢ nad Sazavou

VODA
DOPRAVA
GEOTECHNIKA

VDG Projektovani s.r.o.
PRAZSKA 455, 393 01 PELHRIMOV
TEL.: 721 74 55 49 EMAIL: v.pavel@vdgp.cz

STAVBA

GISLO ZAKAZKY 160/2023 | CISLO PARE
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