Rez ulozenim lampy VO Vzorovy vykres lampy VO

N

e POZNAMKY:

Uzemnéni ze sloupu VO na zemnici pdsovinu bude provedeno nerezovym dratem @ 10 mm pres zemnici svorku
SR 03 (FeZn). Zemnici drat bude na sloupu ukon&en svorkou. Vegkeré spoje budou v zemi opatfeny

STOZAR LAMPY POULIENHO OSVETLENI gumoosfoltgvym ndtérem, stejné tak i‘pf‘ech‘od dratu do z&me (cca 30cm pod zem a 20cm nad zem).

_JAROVE ZINKOVANA S VRCHNIM T 14 V misté pripojenT na konstrukci opatfit spoj Zlutozelenou pdskou, pfipadn& natérem.

NATEREM RAL 8023 _ 2000

KABELOVE OKO + DRAT NEREZ 10mm
SPADOVA BETONOVA DESKA
BETONOVA TRUBKA DN 400

OHUMUSOVANI A OSETI,
ZPEVNENA PLOCHA

ZHUTNENY ZASYP L a9
VYSTRAZNA FOLIE
ST=——1—— PISKOVY OBSYP 2000 6000

‘ PVC CHRANICKA + KABEL A%YKY 5x16mm2
(PVC CHRANICKA BUDE VTAZENA AZ DO STOZARU)

ZEMNICI PASEK FeZn 30x4mm
PISKOVE LOZE

BETONOVY ZAKLAD
ROSTLA ZEMINA

§ OBSYP Z UTEMOVANE PROSIVKY
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ZODP.PROJEKTANT M VYPRACOVAL KONTROLOVAL GEOTECHNIKA
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STAVEBNIK Mésto Zru¢ nad Sazavou, Zamek 1, 28522 Zru¢ nad Sazavou

—— WSTRAZNA FOL]E STAVBA GiSLO ZAKAZKY 160/2023 | CisLO PARE
Novostavba chodniku v ulici Dubinska DATUM 01/2024
ve Zruéi nad Sazavou MERITKO 1:40
FORMAT 2 A4
KABELY VO OBSAH sturenpp  DUR +DSP+DPS
Vefejné osvétleni — detally ¢iSLO PRILOHY D4.3




