LEGENDA

NOVE SITE V RAMCI I. ETAPY VYSTAVBY

s ROZVADEC ER112 NKP7P, 40A, BEZ ELEKTROMEROVE DESKY + 4 POJISTKOVE ODPINACE OPVP10-3,
VYSTROJENYCH POJISTKAMI PV10 10A gG , ROZMERY: & = 260 mm, v = 1800 mm, h = 240 mm

o SVITIDLO SINCLAIR ST 30NU, 30W, 3000 K, OSRAM, P66, IK08, Ra > 80, KRIVKA SVITIVOSTI 717
STOZAR OCELOVY K6, ZAROVE ZINKOVANY DLE CSN EN ISO 1461, VYSKA 6 m, ® 133/89/60 mm,
S OCHRANNOU PLASTOVOU MANZETOU PM 133, VYLOZNIK UD1/60-300, # 60 mm, DELKY 0,3 m

—_——— s — ZEMNI KABELOVE VEDENi VO + REZERVA PRO MISTNi ROZHLAS + REZERVA + ZEMNICi PASKA
KABELY CYKY-J 4x10 mm2 (VO), CYKY-J 3x& mm2 (MISTNi ROZHLAS) A CYKY-0 3x1,5 mm2 (R)
v CERVENE OHEBNE DVOUPLASTOVE KORUGOVANE CHRANICCE KF 09063 BA ($63/52 mm)
ZEMNICI PASKA FeZn 30 x & mm VE VYKOPU POD KABELEM, V UDUSANE ZEMINE

7 SLOUPKOVY ROZVADEC OPTICKE SITE ORU 2
e OPTICKA SIT - NOVA
e e — VODOVOD A VODOVODNI PRIPOJKY - NOVE
SPLASKOVA KANALIZACE A PRIPOJKY - NOVE
DESTOVA KANALIZACE A PRIPOJKY - NOVE
————— PLYNOVOD A PRIPOJKY - NOVE

$ LAMPA VEREINEHO OSVETLENI - STAVAJICI
ZaN PRIPOJKOVE (ROZVODNE) SKRINE NiZKEHO NAPETI - STAVAJICi
e e — VENKOVNI VZDUSNE ELEKTRICKE ROZVODY NiZKEHO NAPETI - STAVAJICI
- OPTICKA SIT STAVAJICI - STAVAJIC
e e — VODOVOD - STAVAJICI
KANALIZACE - STAVAJICI
————— PLYNOVOD - STAVAJICI
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- REZ "A-A", NAZNACENY NA VYKRESE, JE PATRNY Z VYKRESU D-6.3 "REZY"
- KOTY NA VYKRESE JSOU UVEDENY V METRECH!
- STAVAJICT INZENYRSKE SITE JSOU ZAKRESLENY DLE PODKLADU JEDNOTLIVYCH PROVOZOVATELU
Zodpové&dny projektant HIP Vypracoval . .
SEZNAM VYTYCOVANYCH BoDU STOZARU SE SVITIDLY VO Ing. Jaroslav Kuera | Ing. Milan Cifr Ing. Jaroslav_Kuzera Ing.Mian Ciir
Y Spojovact 923
STOZAR X [m] Y [m] ‘ )
Investor: Obec Dolnf Ro¥fnka, &.p.3, 592 51 Dolni Ro¥fnka 593 01 Bystfice nad PernStejnem
L25.1 1127 088,531 623 186,721 |C:60787741 tel.:774 167 734
A0:1004864
L25.2 1127 028,61 623 164,116 Projektant: Ing.Milan Cifr, Spojovaci 923, 593 01 Bysttice nad Pernstejnem
L25.3 1126 968,760 623 158,012 Misto stavby: k.4.Dolni RoZinka Stuperi: ZAMER—DPS
v e . . ¥da 4 Kraj: i t:
SEZNAM ROZVADEED (PILIROVYCH SKRINI) fh] Okres: Zdar nad Sé@zavou | raj: Vyso&ina F?rmqt Al
Akce: Dolni Rozinka Cislo zakdzky: 240514
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RSV025 1127 083,898 623 207,500 : D 6
Stavbe:| 50 401 ROZVODY VEREJNEHO OSVETLENI
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