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JT5
5,0

pásová ocel 30x4 FeZn 

drát ∅8 AlMgSi stáčený

jímací tyč ∅16 Al/3,0m  

svorka nerezová páska/drát ∅10

svorka ∅10/∅13

zemní přívod ∅10/∅13/2,2m

drát ∅10 FeZn

MET hlavní uzemňovací přípojnice MET

oddálený jímač ∅10 Al min. 1,0m nad anténu

jímací tyč ∅16 Al/2,0m  

SEBT ekvipotencionální svorkovnice SEBT

vodič H07V-K 25mm² žlutozelený

distanční vzpěra
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