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NAPOJENI NA_POVODNI / -~

SPLASKOVOU KANALIZACI

NOVA DESTOVA -

KANALIZACE
VIZ PUDORYS 1.NP

Cr: .

DNO POTRUBI 220.35

STAVAJICI BETONOVA SACHTA
DESTOVE KANALIZACE
HLOUBKA SACHTY 1400mm
NAPJENO DO SPODNI SKRUZE

JADROVYM VYVRTEM

DNO_POTRUB 222.4 STAVAJICI_PRIPOJKA

SPALSKOVE KANALIZACE

\__NOVA DESTOVA

KANALIZACE
VIZ PUDORYS 1.NP

DNO POTRUBI 222.08

7\
o

\ NAVAZUJE VYKRES

KANALIZACE — PUDORYS

Ing.JindfFich Matéjka, projektova kancelar TZB
j-matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257

AUTORIZACE, PODPIS:

AKCE:
Stavebni upravy €.p.99 a 200

na lékarsky dim

STAVEBNIK: L.
Obec MSené-lazné

D1.4.1.b) - 04 .

DPS

Prosek 174, 411 19, MSené-lazné
DiL PD: . .. . L

D DOKUMENTACE OBJEKTU A ZARIZENI MERITKO: 1200

D1.4.1. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE DATUM: 5/2025
NAZEV VYKRESU: CiSLO KOPIE:
CiSLO PRILOHY: REVIZE: STUPEN PD:




