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LEGENDA ROZVODU VODY:
—— &—> ———  NOVE VODOVODNI POTRUBI V ZEMI LPE, TYP PE100, PISKOVY OBSYP
—-——-——-—  SV-NOVY ROZVOD STUDENE VODY, IZOLOVANY POLYETHYLENEM TL.10mm
- - TV-NOVY ROZVOD TEPLE VODY, OPATRENY KAUGUKOVOU IZOLACI TL.13mm
CR-NOVY ROZVOD CIRKULACE TEPLE VODY, OPATRENY KAUCUKOVOU IZOLACI TL.13mm
STAVAJICI VODOVODNI POTRUBI V ZEMI
POTRUBI: PPR — Polypropylenové potrubi 4.generace PP—RCT UNI (znaZen vn&j&i primér) Lo .. ] i . AUTORIZACE, PODPIS:
PE - Potrubf LPE, typ PET00 PN16 die SN EN 1555 (znaen vngjsi pramér) Ing.Jindrich Matéjka, projektova kancelar TZB
j.matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257
POZNAMKY: PPR POTRUBI SPOJOVAT POLYFUZNIM SVAROVANIM o
PE POTRUBI SPOJOVAT SVAROVANIM S ELEKTROTVAROVKAMI PRIP. MOSAZNYMI SPOJKAMI ISIFLO " Stavebni Gpravy &.p.99 a 200
ZARIZOVACI PREDMETY: UMT  UMYVADLO ZAVESNE STANDARDNI ROZMEROVA RADA POTRUBI: 20x2.3mm , na lekarsky dum
UM2  UMYVADLO ZAVESNE MALE 25x2.8mm STAVEBNIK:O .
UM3  UMYADLO INVALIDNI 32¢3.6mm bec MSene-lazné
WCl  WC ZAVESNE . T Prosek 174, 411 19, M$ené-lazné
WC2  WC ZAVESNE INVALIDNI B3 B S : —
A e S D DOKUMENTACE OBJEKTU A ZARIZENI MERITKO: 1:50
Y - - .
DR2 KUGHYNSKY DREZ ROHOVY D1.4.1. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE DATUM: 5/2025
MY1 MYCKA NADOBI NAZEV VYKRESU: CISLO KOPIE:
PR1 PRACKA °
V50 VYLEVKA S ODTOKEM 50mm VODA-PUDORYS 2.NP
G50  PODAHOVA VPUST 50mm — -
CISLO PRILOHY: REVIZE: STUPEN PD:




