prostup 200x570

POZNAMKA:

o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DODAVATELSKOU (REALIZACNI), KTEROU SI DODAVATEL ZPRACUJE DLE
VLASTNICH POTREB NA KONKRETNI DODANA ZARIZENI TAK, ABY BYLA MOZNA MONTAZ ZARIZENI

o POKUD BUDOU PRI PROVADENI PRACI ZJISTENY ODCHYLKY OD STAVU PREDPOKLADANEHO PROJEKTEM, JE NUTNE UVEDOMIT O
ZUSTENYCH ODCHYLKACH GP

o PRI KRIZENI VZDUCHOVODU JE HORNI HRANA SPODNIHO VZDUCHOVODU MIN. 60MM OD SPODNI HRANY HORNHO
VZDUCHOVODU. VSECHNY ODBOCKY A ROZBOCKY BUDOU OPATRENY NABEHOVYMI PLECHY NEBO JINYM SYSTEMEM
ZAREGULOVANI. VSECHNY DOMERY VZT POTRUBI, ODSKOKU A ETAZI BUDOU DOMERENY NA STAVBE DLE SKUTECNE SITUACE.
OTVORY PRO VYUSTKY BUDOU VYSTRIZENY DO VZT POTRUBI DLE SITUACE NA STAVBE.

o PRED MONTAZI VZDUCHOTECHNIKY ZKONTROLOVAT ZDA STAVBA ODPOVIDA PROJEKTOVE DOKUMENTACL PRESNE UMISTENI VSECH
VZT ZARIZEN( JE NUTNE ZAMERIT PRIMO NA STAVBE V NAVAZNOSTI NA STAVEBNI CAST DILA

o KAZDE STOUPACI POTRUBI ZNECISTENEHO VZDUCHU JE VYVEDENO NAD STRECHU A ZAKONCENO VYFUKOVOU HLAVICI NEBO
PROTIDESTOVOU ZALUZII

o STAVEBNI PRACE NUTNO KOORDINOVAT TAKOVYM ZPUSOBEM, ABY BYLO MOZNE ZABEZPECIT POZADOVANOU POZARNI ODOLNOST
JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCI, ZEJMENA POZARNICH UTESNENI PROSTUPU INSTALACI

o VESKERA PRAVA VYHRAZENA, TENTO VWKRES JE A ZUSTANE MAJETKEM PROJEKTANTA A NESMI BYT POUZIT CELY ANI Z CAST
BEZ PROJEKTANTOVA SOUHLASU

o JELIKOZ SE JEDNA O REKONSTRUKCI, VESKERE ROZMERY SOUVISEJICI SE STAVBOU JE NUTNO DOMERIT PRIMO NA STAVBE
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