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LEGENDA

FVE ROZVODNA

STAVAJICI KOMUNIKACE A ZELEZNICN] TRAT

STAVAJICIZPEVNENA PLOCHA AREALU

ZELEZNICN] TRAT
HRANICE RESENEHO UZEMI{
—  STAVAJICI OPLOCENI RESENEHO UZEMI

— + —  NOVE ROZEBIRATELNE OPLOCENI RESENEHO
UZEMI NA HRANICI POZEMKU, SLOUPKY _
S PLETIVEM, HLOUBKA ULOZENT SLOUPKU
900 mm, ROZMISTEN[ SLOUPKU PO 2 500 mm
MIMO OCHRANNE PASMO

A HLAVNI VSTUP DO AREALU
A HLAVNI VSTUP DO FVE ROZVODNY

LEGENDA FVE
CELKOVY INSTALOVANY VYKON FVE 499,80 kWp

1020 ks - FV PANELY 490 Wp, 2 250 x 1 048 x 35 mm,
BEZNA KONSTRUKCE
- FV PANELY 490 Wp, 2 250 x 1 048 x 35 mm,
S VYVYSENOU KONSTRUKCI
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LEGENDA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITi
—> ——— —  VODOVODN HLAVNI RAD - VaK Nymburk, a.s.

+ KANALIZACE HLAVN[ RAD - TLAKOVA - Vak Nymburk, a.s.

—————— NADZEMNI VEDEN{ VN DO 35 kV - CEZ DISTRIBUCE A S.
PODZEMNI VEDEN{ VN DO 35 kV - CEZ DISTRIBUCE A.S.
PODZEMNI VEDENI VN DO 35 kV - CEZ DISTRIBUCE A.S.
—————— TEL. KABEL - €D- TELEMATIKA a.s.
%74@7/ METALICKY NEBO OPTICKY KABEL / S S NN - CETIN a.s.
— U — —  NADZEMNI SIT - CETIN a.s.
METALICKY KABEL, SIT S NN - CETIN a.s.
—————— NEPROVOZOVANE SITE - CETIN a.s.

LEGENDA NOVYCH INZENYRSKYCH SIT{
— <« PODZEMNI NN VEDEN[ AREALU INPROMA, NN DO 1 kV, L = 452 000 mm

LEGENDA OCHRANNYCH PASEM

E OCHRANNE PASMO NADZEMNIHO VN VEDEN] - CEZ DISTRIBUCE A.S.
NA KAZDOU STRANU OD SVISLE ROVINY KRAJIHO VODICE VN
@ OCHRANNE PASMO HLAVNIHO RADU VODOVODU - VaK Nymburk, a.s.
OCHRANNE PASMO NN VEDENI AREALU INPROMA - NN DO 1kV
AR B L y
FL N = OCHRANNE PASMO ZELEZNICE - Sprava Zeleznic, statni organizace, Praha
LEGENDA ) 5 ) -
e NOVY SRFVE - SDRUZOVACI ROZVADEC FVE

@ STAVAJICI TRAFOSTANICE DO 52 kV

b 400/10

187/65

Na zékladé podkladl investora a vlastniho zaméreni, byl prekreslen projekt pro instalaci fotovoltaického systému. Projektova
dokumentace nenahrazuje realiza¢ni dokumentaci. Dispozice nejsou soucasti FVE a nejsou provéreny.

Projektova dokumentace je vypracovana pro stavebni a Uzemni fizeni, nenahrazuje realizacni dokumentaci.

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a jeji vyuZiti je ur¢eno vyhradné k plnéni dle smlouvy. Jakékoliv dalsi vyuziti,
rozsirovani, kopirovani nebo poskytnuti tfetim osobam je mozné pouze se souhlasem zhotovitele.

Nazev stavby: 3 i

INSTALACE FOTOVOLTAICKEHO SYSTEMU

Nazev vykresu:

KOORDINACNI SITUACNT VYKRES PROJEKTHAUS
Zpracovatel: Autorizovana osoba: Zhotovitel:

Lukas Zapletalek Ing. Adam Bajzik ProjektHAUS stavby s.r.o.
zapletalek@projekthaus.cz CKAIT 1104063 Stramberska 1049/20, 703 00 Ostrava
+420 602 357 410 IC: 08 36 46 56

Format: Méfitko: Datum: Stupen PD: Zakdzka: Cislo vykresu:
A3 1:1500 01/2022 DUR + DSP PRO21053 D.2.1b)-01
Misto stavby:

Obec Kfinec, parc.¢. 1166, 442/1, 400/6, st. 503, st. 509, k.u. Kfinec [676292]

Investor:

INPROMA, spol. s.r.o., TyrSova 161, 289 33 Kfinec




